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Grazie per avere comprato questo aparecchio.
Leggere attentamente questo manuale per pottere sfruttare la capacita
dell’impianto in modo ottimale.
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Informazioni generali

Avvertenze per la sicurezza

Osservare le avvertenze per la sicurezza per escludere
pericoli e danni a persone e materiali.

Prescrizioni

Osservare le prescrizioni, norme, direttive e disposizioni di

sicurezza nazionali e regionali in vigore durante tutti i lavori.

Spiegazione dei simboli

AVVERTIMENTO! | Le avvertenze sono contrasse-
gnate da un triangolo di avverti-

mento.

= Viene indicato come si puo

evitare questo pericolo!

Le parole di segnalazione indicano la gravita del pericolo che
puo verificarsi se non viene evitato questo pericolo.

Avvertenza significa che possono verificarsi danni a persone
e lesioni mortali.

Attenzione significa che possono verificarsi danni materiali.

Nota
Le note sono contrassegnate da un simbolo
di informazione.

=> | testi contrassegnati da una freccia indicano delle ope-
razioni da eseguire.

Smaltimento

e Smaltire il materiale di imballaggio dell'apparecchio nel
rispetto dell'ambiente.

¢ Smaltire gli apparecchi usati tramite un organo auto-
rizzato. Su richiesta prendiamo indietro gli apparecchi
usati comprati da noi e garantiamo uno smaltimento
nel rispetto dell'ambiente.

Impianto 8 24

Funzioni specifiche del sistema 26

Impianto 9 28
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2. Comando e funzione 32
2.1 Pulsanti di regolazione 32
2.2Display di monitoraggio del sistema.........ccccoeeeeevcurenene 32
2.3 Codici di lampeggio 33
3. Messa in funzione.... 34
4. Panoramica dei canali 37
4.1 Canali di visualizzazione 37
4.2 Canali di regolazione 39
5. Eliminazione degli errori 47
54 VA0 ettt eaeaeas 48
Destinatari

Queste istruzioni si rivolgono esclusivamente a personale
qualificato e autorizzato.

* | lavori elettrici devono essere eseguiti esclusi-
vamente da un elettricista specializzato.

e Laprima messain funzione deve essere eseguita
dal costruttore dell'impianto o da una persona
qualificata da lui autorizzata.

Indicazioni relative all'apparecchio
Uso conforme allo scopo previsto

La centralina solare & concepita per l'impiego in impianti
solari termici in considerazione dei dati tecnici riportati in
queste istruzioni.

L'uso non conforme all'uso previsto comporta I'esclusione
di qualsiasi garanzia

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Nota

Forti campi elettromagnetici possono compro-

mettere il funzionamento dell'apparecchio.

=> Assicurarsi che I'apparecchio non sia sotto-
posto a forti campi elettromagnetici.

Dichiarazione di conformita CE

Il prodotto e conforme alle direttive rilevanti

ed & munita della marcatura CE. La dichiara- c €
zione di conformita puo essere richiesta da la

fabricante.
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Panoramica

* Display di monitoraggio del sistema

* Fino a 4 sonde di temperatura Pt1000

* 2 relé semiconduttori per la
regolazione di velocita

¢ 10 sistemi di base a scelta
¢ Bilancio termico

¢ Controllo di funzionamento

* Funzione termostato (temporizzata)

¢ Possibilita di controllare il sistema
tramite il software Service Center

¢ Uso facile

* Involucro dal design esclusivo
e facile da montare

e Basso consumo di corrente

e Comando pompe ad alta efficienza tramite

adattatore

Dotazione:
1 Centralina

1 bustina con accessori
1 fusibile di ricambio T4A
2 viti e tasselli
4 serracavi con viti

1 copia delle istruzioni per l'uso

Inoltre nel pacchetto completo:
2 sonde FKP6
2 sonde FRP6

Dati tecnici

Involucro: plastica,
PC-ABS e PMMA

Grado di protezione: IP 20/EN
60529

Temperatura ambiente:
0..40°C

[32..104 °F]
Dimensioni:

172 x 110 x 47 mm

6.8" x 43" x 19"

Installazione: montaggio a parete,
installazione nel quadro elettrico

Display: monitoraggio del sistema
per la visualizzazione dell'impianto,
display a 16 segmenti, display a 7

26"
66 mm

68"
172 mm

segmenti, 8 simboli relativi allo stato
del sistema e al LED di controllo del
funzionamento

Comando: attraverso tre pulsanti sul
lato frontale dell'involucro

Funzioni: centralina differenziale con
funzioni dell'impianto attivabili opzio-
nalmente; controllo di funzionamento,
contaore di esercizio per la pompa
solare, funzione collettore a tubi, rego-
lazione di velocita, funzione termostato,
opzione drainback e booster, bilancio
termico.

Entrate:
per 4 sonde di temperatura Pt1000

6.1"
155 mm

—/

L 104" /11mm
|_05"/13 mm

1.9" /47 mm

Uscite: 2 relé semiconduttori

Alimentazione:
100 ...240 V~

Potenza assorbita in stand-by:
<1W

Potere di interruzione:

R1:1 (1) A 100 ... 240 V~
(relé semiconduttore)

R2:1 (1) A 100 ... 240 V~
(relé semiconduttore)

3
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1. Installazione
1.1 Montaggio

Display

Mascherina Pulsante

Passaggi cavi

con staffe serracavi -~
Fusibile T4A

=3

Punto di sospensione

5.1¢

[ o |

O130 mm__

|

|
LJ

<
|
|
|

|
L)

Foro di fissaggio

1.2 Collegamento elettrico

Fusibile

©IMMERGAS

IT-42041
BRESCELLO (RE)
Via Cisa Ligure 95

Seriennummer Uﬂ IP 20 - R1[1 (1) A (100-240) V~
Temp. Sensor Pt1000c € @ -~ R2[1 (1) A (100-240) V~
S2 | S3 | S4 VBus| | + ||N R2|N R1|N L
3|4]5]6]7]8][9]10 12]13]14[ |15[16[17]18]19]20

T4A —
100-240V~
50-60 Hz

|51
1]2

Morsetti della sonda Morsetti di terra Morsetti per utilizzatori

Morsetti di rete

©OIMMERGAS

AVVERTIMENTO! | Scossa elettrica!

Mentre € aperto l'involucro sono

accessibili le parti sotto cor-

rente!

=>» Separare l'apparecchio onni-
polarmente dalla rete elettrica

prima di aprire l'involucro!

Installare I'apparecchi solo in luoghi che soddisfano i se-
guenti requisiti:

* ambiente chiuso e asciutto

* ambiente non aggressivo

* lontano da campi elettromagnetici

La centralina deve poter essere separata onnipolarmente
dalla rete elettrica mediante un dispositivo supplementare
con una distanza di sezionamento di almeno 3 mm [0,12"]

o mediante un dispositivo di sezionamento conforme alle
regole di installazione vigenti.

Posizionare separatamente il cavo di alimentazione e i cavi
delle sonde!

=> Togliere la vite a croce della mascherina e staccare la
mascherino verso il basso dall'involucro

=>» Segnalare il punto di sospensione e preparare il foro

=>» Preparare uno dei tasselli aggiunti con la vite corrispon-
dente. Far sporgere un poco la testa della vite

=>» Attaccare l'involucro alla vite

=> Segnare il punto di fissaggio sulla parete attraverso il
foro di fissaggio (distanza dei fori 130 mm [5,1"])

=>» Fare un foro e inserire il tassello

=> Appendere l'involucro e usare la vite rimasta per fissar-
lo attraverso il foro di fissaggio

=> Stabilire il collegamento elettrico in conformita all'as-
segnazione dei morsetti spiegata nel cap. 1.2

=> Agganciare la mascherina sulla superficie

=> Usare la vite a croce per fissare la mascherina

ATTENZIONE! [Scarica elettrostatica!

La scarica elettrostatica pud danneggiare i
componenti elettronici!
=>» Provocare una scarica elettro-
statica prima di toccare l'interno
dell'apparecchio!

Nota:

Se vengono collegati dei dispositivi non regolati in
velocit, la velocita minima del relé corrispondente
deve essere impostata al 100 %.

v2.monit.indd

|_bs_plus_

© 13346_deltasol_bs



v2.monit.indd

|_bs_plus_)

© 13346_deltasol_bs

Nota:

Il collegamento elettrico deve essere sempre |'ul-
tima operazione dell'installazione! L'alimentazio-
ne elettrica della centralina deve essere stabilita
mediante un'interruttore di rete esterno.

T4A —F
100-240V~
50-60 Hz

[J]1P20__; R1|1(1)A (100-240)V~
R2[1 (1) A (100-240) V~
N R2|N R1[N L
15]16]17]18]19]20

S i
J| |12|13|14

Morsetti di terra, dei dispositivi e di rete

©IMMERGAS

1T-42041
BRESCELLO (RE)
Via Cisa Ligure 95

Seriennummer
Temp. Sensor Pt1000

S2 S3 S4 |VBus
3|4|s5]6]7]|8]9]10

CeCl
|

S1
1] 2

Morsetti della sonda S1 ... 54

La tensione elettrica deve essere di 100 ... 240 V~
(50 ... 60 Hz). Usare i serracavi e le viti forniti in dotazione
per fissare i cavi flessibili nell'involucro.

La centralina & dotata di due relé semiconduttori a cui si
possono collegare i dispositivi come pompe, valvole ecc.:

Rele 1 Rele 2

18 = conduttore R1 16 = conduttore R2
17 = conduttore neutro N 15 = conduttore neutro N
13 = morsetto di terra 14 = morsetto di terra

Il collegamento elettrico viene realizzato nei morsetti
seguenti:

19 = conduttore neutro N
20 = conduttore L
12 = Morsetto di terra®

Le sonde di temperatura (51 fino a S4) vengono
collegate con polarita qualsiasi ai seguenti morsetti:

1/2 = sonda 1 (ad es. sonda collettore 1)

3/4 = sonda 2 (ad es. sonda serbatoio 1)

5/6 = sonda 3 (ad es. sonda serbatoio in alto)
7/8 = sonda 4 (ad es. sonda ritorno)

Le punte di tutte le sonde di temperatura Pt1000 sono
dotate di un elemento di misura in platino. La resistenza
dell'elemento di misura varia proporzionalmente alla tem-
peratura (si veda la tabella cap. 5).

| tipi di sonda FKP e FRP si distinguono solo per il ma-
teriale di isolamento. Usare sonde FKP come sonde del
collettore poiché il materiale di isolamento del cavo della
sonda FKP é resistente a temperature superiori. Le sonde
FRP sono adatte all'impiego come sonda del serbatoio o
del tubo.

5
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1.3 Panoramica degli schemi degli impianti
Impianto 1

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la sonda
del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la differenza
e superiore o uguale alla differenza di temperatura di atti-
vazione impostata (DT ), il relé 1 attiva la pompa solare e
il serbatoio viene caricato finché e raggiunta la differenza
di temperatura di disattivazione (DT D) o la temperatura
massima del serbatoio (S MS).

Le sonde S3 e S4 possono essere collegate opzionalmente

per scopi di misurazione. La sonda S3 puo essere usata an-
che come sonda di riferimento per la funzione disattivazione
di sicurezza serbatoio (ODSS).

Se ¢é attivata la funzione di bilancio termico (OWMZ),
la sonda S4 deve essere usata come sonda di ritorno.

Se & attivata |'opzione drainback (ODB), si pud usare il relé 2
per attivare la pompa booster. A tale scopo deve essere
attivata la funzione booster (OBST).

;: | S1 | S2 | s3

5|6

41\

@ 1
S4 | | N R2|N R1|N L
7]8 12]13]14]15]16]17]18]19] 20

51 Esempio di un

impianto drainback

(con pompa booster)

R1@ @ R2
S4/TR O=
SEh
Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
INIT x* | Inizializzazione ODB attiva - 37
FLL x* [ Tempo di riempimento ODB attivo - 37
STAB x*  [Stabilizzazione ODB attiva - 37
COL X Temperatura collettore S1 37
SER X Temperatura serbatoio S2 37
S3 X Temperatura sonda 3 S3 37
SERS X Temperatura serbatoio in alto S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
TRIT x* | Temperatura sonda di ritorno S4 37
n % X Velocita R1 R1 38
hP X Ore di esercizio R1 R1 38
hP1 x* | Ore di esercizio R1 (se & attivata |'opzione OBST) R1 38
hP2 x* | Ore di esercizio R2 (se & attivata |'opzione OBST) R2 38
kWh x* | Quantita termica kWh - 38
MWh x* | Quantitd termica MWh - 38
ORA X Tempo - 38

|6
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Canali di regolazione
Canale Descrizione Impostazione di fabbrica | Pagina
SIST X Schema dell'impianto 1 39
DT | X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
nMN X Velocita minima 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
e N Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
Temperatura di sicurezza collettore quando ¢ attiva l'opzione ODB |95 °C [200 °F] 40

OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 4
DTRI x* | Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento  |20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* |Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento [15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 4?2
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* |Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* _[Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* | Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* [Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* | Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* _[Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* _[Tempo di inattivita OCT 30 min 44
owMZ X Opzione bilancio termico OFF 44
VMAS x* _[Portata massima 2,01 44
ANTT x* [Tipo di antigelo 1 44
ANT% x* | Contenuto di antigelo (solo se ANTT = propilene o etilene) |45 % 44
ODB X Opzione drainback OFF 45
tDTI x* | ODB condizione di attivazione - periodo 60 s 45
tRIE x* | Tempo di riempimento ODB 5,0 min 45
tSTB x* | Tempo di stabilizzazione ODB 2,0 min 45
OBST s* Opzione funzione booster OFF 45
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalitd manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOS##H Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale & disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.

s* Il canale specifico del sistema & disponibile solo se I'opzione corrispondente & attivata.
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Impianto 2

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la sonda
del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la differenza
e superiore o uguale alla differenza di temperatura di atti-
vazione impostata (DT ), il relé 1 attiva la pompa solare e
il serbatoio viene caricato finché e raggiunta la differenza
di temperatura di disattivazione (DT D) o la temperatura

massima del serbatoio (S MS).

Il relé 2 attiva lo scambio di calore tra il serbatoio 1 e il
serbatoio 2 se la differenza di temperatura tra le sonde S3
e S$4 é superiore o uguale alla differenza di temperatura di
attivazione impostata (DT3I) e finché non sono raggiunte
le soglie di temperatura minima (MN3I) e massima (MS3I)
del serbatoio corrispondente.

La sonda S3 pud essere usata anche come sonda di riferi-
mento per la funzione disattivazione di sicurezza serbatoio
(ODSS).

]
@ |NR2|N Ri

|12|13|14 15|16 17|1s|19|zo|
L]

Serbatoio 1

Serbatoio 2

S4

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
INIT x* |Inizializzazione ODB attiva - 37
FLL x* | Tempo di riempimento ODB attivo - 37
STAB x* [Stabilizzazione ODB attiva - 37
COL X Temperatura collettore S1 37
SER1 X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SERS X Temperatura serbatoio 1 in alto S3 37
SER2 X Temperatura serbatoio 2 in basso S4 37
n1 % X Velocita R1 R1 38
n2 % X Velocita R2 R2 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
ORA X Tempo - 38

|8

OIMMERGAS s

v2.monit.indd

|_bs_plus_

© 13346_deltasol_bs



v2.monit.indd

|_bs_plus_)

© 13346_deltasol_bs

OIMMERGAS

Canali di regolazione

Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 2 39
DT I X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
n1MN X Velocita minima R1 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
n2MN s Velocita minima R2 30 % 10
SiC. N Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
Temperatura di sicurezza collettore quando é attiva I'opzione ODB 95 °C [200 °F] 40

OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 141
DTRI x* Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C 110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* Tempo di inattivita OCT 30 min 44
DT3I s Differenza di temperatura di attivazione 3 6,0 K [12,0 °Ra] 10
DT3D s Differenza di temperatura di disattivazione 3 4,0 K [8,0 °Ra] 10
DT3N s Differenza di temperatura nominale 3 10,0 K [20,0 °Ra] 10
INN3 s Aumento R2 2 K [4 °Ra] 10
MS3I s Soglia di attivazione per la temperatura massima 60,0 °C [140,0 °F] 11
MS3D s Soglia di disattivazione per la temperatura massima 58,0 °C [136,0 °F] 11
MN3I s Soglia di attivazione per la temperatura minima 5,0 °C [40,0 °F] 11
MN3D s Soglia di disattivazione per la temperatura minima 10,0 °C [50,0 °F] 11
ODB X Opzione drainback OFF 45
tDTI x* ODB condizione di attivazione - periodo 60 s 45
tRIE x* Tempo di riempimento ODB 5,0 min 45
tSTB x* Tempo di stabilizzazione ODB 2,0 min 45
MAN1 X Modalitd manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
ADA2 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOSH#H### Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale ¢ disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente ¢& attivata.

s Canale specifico del sistema
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Funzioni specifiche del sistema

Regolazione della differenza di temperatura
AT per lo scambio di calore tra 2 serbatoi

DT3I:

Differenza di temperatura
di attivazione

Range di regolazione:
1,0..20,0 K [2,0 ...40,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
6,0 K [12,0°Ra]

SET]

nraiT
T A S

Oy iy

(]
L

DT3D:

Differenza di temperatura T :] 7

di disattivazione iy
Range di regolazione: 4o

0,5..19,5 K [1,0...39,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
4,0 K [8,0°Ra]

Regolazione di velocita
DT3N:

Differenza di temperatura
nominale

Range di regolazione: ! 3 8
1,5..30,0 K [3,0 ...60,0°Ra]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

10,0 K [20,0°Ra]

INN3:

Aumento , INN-
Range di regolazione: C-,
1..20K [2..40°Ra]

Incremento: 1 K [2 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

2 K [4°Ra]

Regolazione di velocita

n2MN:

Velocita minima n E_:,I'VI’IAVI
Range di regolazione: -
30...100 % o

Incremento: 5 %
Impostazione di fabbrica: 30 %

110

La seguenti impostazioni sono necessarie per le funzioni
specifiche nell'impianto 2.

Le sonde di riferimento per questa funzione sono
S3 e S4.

Nell'impianto 2 la centralina permette la regolazione dif-
ferenziale supplementare per lo scambio di calore tra due
serbatoi. La regolazione semplice della differenza viene
impostata con la differenza di temperatura di attivazione
(DT3I) e disattivazione (DT3D).

Il relé 2 chiude se la differenza di temperatura é superiore
alla differenza di temperatura di attivazione impostata. ||
relé 2 apre quando la differenza di temperatura & inferiore
alla differenza di temperatura di disattivazione impostata.

ratura di disattivazione di almeno 0,5 K[1 °Ra].

Nota:
Per la regolazione di velocita della pompa di
scambio di calore & necessario impostare il
relé 2 nel canale di regolazione MAN2 ad
"Auto".

Nota:
La differenza di temperatura di attivazione
deve essere superiore alla differenza di tempe-

Quando ¢ raggiunta la differenza di temperatura di
attivazione, la pompa viene attivata a velocita massima per
10 secondi. Poi viene ridotta la velocita al valore minimo
impostato (n2MN).

Quando la differenza di temperatura raggiunge la differenza
di temperatura nominale impostata (DT3N), la velocita viene
aumentata di un grado (10 %). Ogni volta che la differenza di
temperatura aumenta di un valore impostato INN3 ,la velocita
aumenta ogni volta del 10 % finché raggiunge la velocita massima
del 100 %.

Nota:
La differenza di temperatura nominale deve
essere superiore alla differenza di temperatura

di attivazione di almeno 0,5 K[1 °Ra].

Mediante il canale di regolazione n2MN si puo assegnare
una velocita minima relativa all'uscita R2.

Nota:

Se vengono collegati dei dispositivi non regolati in
velocita (ad es. valvole),il valore n2MN deve essere
impostato al 100 % per disattivare la regolazione di
velocita.
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Limitazione della temperatura massima
MS31/MS3D:

leltfmone della temperatura MFJ.’.‘]I -
massima . 5 plapis
Range di regolazione: UM
0,0..95,0°C

[30,0...200,0 °F] ML 1T
Incremento: 0,5 K [1 °Ra] M
Impostazione di fabbrica: 0

MS3I: 60,0 °C [140,0 °F]
MS3D: 58,0 °C [136,0 °F]

Limitazione della temperatura minima
MN3I1/MN3D:
Limitazione della temperatura

minima -

Range di regolazione: MN_']I

0,0..90,0 °C S ]
RN

[30,0..190,0 °F]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica MA

I.'jl'ﬂ
(solo se SIST = 2): 1IN 2T s
MN3I: 5,0 °C [40,0 °F] 100

MN3D: 10,0 °C [50,0 °F]

Per lo scambio di calore si possono impostare le limitazioni
della temperatura minima e massima.

La sonda di riferimento per la limitazione della tempera-
tura massima € la sonda 4.

Mediante la limitazione della temperatura massima si puo
impostare una temperatura massima per la sonda di rife-
rimento, ad es. per ridurre il rischio di scottature in un
serbatoio. Quando la temperatura é superiore a MS3l,
il relé 2 apre finché la temperatura della sonda 4 non &
inferiore a MS3D.

La sonda di riferimento per la limitazione della tempera-
tura minima ¢ la sonda 3.

Mediante la limitazione della temperatura minima si puo
impostare la temperatura minima per la fonte di calore
nell'impianto 2. Quando la temperatura della sonda 3 ¢
inferiore a MN3I, il relé 2 apre finché la temperatura della
sonda 3 non ¢ di nuovo superiore a MN3D.

Sia la differenza di temperatura di attivazione che quella di
disattivazione DT31 e DT3D valgono per la limitazione
della temperatura massima e minima.

11|
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Impianto 3

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la
differenza e superiore o uguale alla differenza di temperatu-
ra di attivazione impostata (DT 1), il rele 1 attiva la pompa
solare e il serbatoio viene caricato finché ¢ raggiunta la
differenza di temperatura di disattivazione (DT D) o la
temperatura massima del serbatoio (S MS).

La sonda S3 viene utilizzata per una funzione termostato
che viene attivata dal rele 2 per motivi di riscaldamento
integrativo o asportazione del calore in eccesso quando

€ raggiunta la temperatura di attivazione del termostato
(TEI). Questa funzione puo essere combinata con tre fasce
orarie regolabili.

La sonda S3 puo essere usata anche come sonda di rife-
rimento per la funzione di disinfezione termica (OTD) o
per l'opzione disattivazione di sicurezza serbatoio (ODSS).
La sonda S4 puo essere collegata opzionalmente per scopi
di misurazione. Se ¢ attivata la funzione di bilancio termico
(OWMZ), la sonda S4 deve essere usata come sonda di
ritorno.

|1I2|3I4|5I6|7I8

4o A\

| @ N R2|N R1

19|20|

SIST 3

S1

12]13]14[15] 16 7|1s
L |

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
INIT x* Inizializzazione ODB attiva - 37
FLL x* Tempo di riempimento ODB attivo - 37
STAB x* Stabilizzazione ODB attiva - 37
COL X Temperatura collettore S1 37
SERI X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SERS X Temperatura serbatoio 1 in alto S3 37
TDES s* Temperatura di disinfezione (disinfezione termica) S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
TRIT x* Temperatura sonda di ritorno S4 37
n1 % X Velocita R1 R1 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
kWh x* Quantitd termica kWh - 38
MWh x* Quantita termica MWh - 38
CDES s* Conto alla rovescia del periodo di monitoraggio (disinfezione termica) - 38
SDES s* Visualizzazione dell'ora di attivazione (disinfezione termica) - 38
DDES s* Visualizzazione del periodo di riscaldamento (disinfezione termica) - 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione

Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 3 39
DT | X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
n1MN X Velocita minima R1 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
sic Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
* Temperatura di sicurezza collettore quando & attiva I'opzione ODB: 95 °C [200 °F] 40
OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 41
DTRI x* Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
QVAC x* Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* Tempo di inattivita OCT 30 min 44
OWMZ X Opzione bilancio termico OFF 44
VMAS x* Portata massima 2,01 44
ANTT x* Tipo di antigelo 1 44
ANT% x* Contenuto di antigelo 45 % 44
TE | s Temperatura di attivazione per il termostato 1 40 °C [110 °F] 14
TED s Temperatura di disattivazione per il termostato 1 45 °C [120 °F] 14
tll S Ora di attivazione del termostato 1 00:00 14
t1D s Ora di disattivazione del termostato 1 00:00 14
t2 | s Ora di attivazione del termostato 2 00:00 14
t2 D s Ora di disattivazione del termostato 2 00:00 14
t3 1 s Ora di attivazione del termostato 3 00:00 14
t3 D s Ora di disattivazione del termostato 3 00:00 14
ODB X Opzione drainback OFF 45
tDTI x* ODB condizione di attivazione - periodo 60 s 45
tRIE x* Tempo di riempimento ODB 5,0 min 45
tSTB x* Tempo di stabilizzazione ODB 2,0 min 45
OTD s Opzione disinfezione termica OFF 15
PDES s* Periodo di monitoraggio 01:00 15
DDES s* Periodo di riscaldamento 01:00 15
TDES s* Temperatura di disinfezione 60 °C [140 °F] 15
SDES s* Ora di attivazione 00:00 15
MAN1 X Modalitd manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOSHH#H##H Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato
X Il canale & disponibile.
x°* Il canale & disponibile se |'opzione corrispondente ¢ attivata.
s Canale specifico del sistema
s* Il canale specifico del sistema & disponibile solo se |'opzione corrispondente & attivata.

13|
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Funzioni specifiche del sistema La seguenti impostazioni sono necessarie per le funzioni spe-
cifiche nell'impianto 3.1 canali descritti non sono disponibili in
nessun altro impianto.

Funzione termostato

Riscaldamento integrativo La funzione termostato funziona indipendentemente dal funzio-
namento solare e puo essere impiegata per utilizzare il calore in
eccesso o attivare il riscaldamento integrativo.

- TEI <TED

Funzione termostato per il riscaldamento integrativo
- TEI >TED

Funzione termostato per utilizzare il calore in eccesso

Utilizzo del calore in eccesso Il simbolo @ viene visualizzato nel display quando ¢ attiva la

seconda uscita del rele.

La sonda di riferimento per la funzione termostato & S3!

TEI:
Temperatura di attivazione _

T T
del termostato I ['-_ AL
Range di regolazione: ] (i
00..950°C s

[30,0... 200,0 °F]
Incremento: 0,5 K [1,0 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
40,0 °C[110,0°F]

TE D:

Temperatura di disattivazione T
del termostato
Range di regolazione: Y SQ
0,0..950°C

[30,0... 200,0 °F]

Incremento: 0,5 K [1,0 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

45,0 °C[120,0 °F]

til, 21, t31: Per il bloccaggio temporale della funzione termostato sono a
Ora di attivazione del 'LL disposizione le 3 fasce orarie t1 ...t3.

termostato e e e s Se la funzione termostato deve essere in funzione ad es. tra le
Range di regolazione: vuouu 6:00 e le 9:00, si deve impostare t1 12 06:00 e t1 D a 09:00.
00:00...23:45 Se l'ora di attivazione e disattivazione in una fascia oraria sono
Incremento: 00:15 uguali, la fascia orario ¢ inattiva. Se tutte le fasce orarie sono
Impostazione di fabbrica: 00:00 impostate a 00:00, la funzione dipende esclusivamente dalla tem-

peratura (impostazione di fabbrica).
t1 D,t2 D, t3 D:

Ora di disattivazione del _[. i _Z] £

c
termostato M M. 7 2
Range di regolazione: vouu g
00:00...23:45 &

Incremento: 00:15
Impostazione di fabbrica: 00:00

© 13346_deltasol_bs
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Disinfezione termica della zona superiore dell'acqua sanitaria

OTD:

;unziozfa di dilsin.fezione termica [] Tﬂ
ange di regolazione: M

ON/OFF OFF

Impostazione di fabbrica: OFF

PDES:

Periodo di monitoraggio /_'_'I_L'IEE; -
Range di regolazione: T
0..30:0 ..24 h (dd:hh) o orou

Impostazione di fabbrica: 01:00

DDES
. . T
Periodo di riscaldamento | _U[. _E_’)
Range di regolazione: T
ooy

00:00 ...23:59 (hh:mm)
Impostazione di fabbrica: 01:00

TDES

Temperatura di disinfezione T.Zl-,[:. E.,
Range di regolazione: 6 P
0..95°C o
[30 ...200 °F]

Incremento:2 °C [2 °F]
Impostazione di fabbrica:
60 °C [140 °F]

Disinfezione termica con ora di attivazione ritardata

SDES o

Ora di attivazione E',J]E E) -

Range di regolazione: 7.0 M7
oo

00:00 ...24:00
Impostazione di fabbrica: 00:00

La sonda di riferimento per la disinfezione termica & S3!
Questa funzione serve a proteggere la zona superiore del
serbatoio da legionelle attivando il riscaldamento integrativo.
=> Per attivare la funzione si deve selezionare "On" nel canale
di regolazione OTD.

Per la disinfezione termica viene monitorata la temperatura
nella zona superiore dell'acqua sanitaria. Per garantire la sicu-
rezza, la temperatura deve essere continuamente superiore alla
temperatura di disinfezione TDES durante il periodo di mo-
nitoraggio PDES e l'intero periodo di riscaldamento DDES.
S3 ¢ la sonda di riferimento e viene indicata con SERS .

Se ¢ attivata |'opzione OTD, PDES inizia non appena la tem-
peratura in S3 & inferiore a TDES. Il canale di visualizzazione
CDES viene visualizzato e conta alla rovescia le ore rimaste di
PDES. Se la temperatura in S3 & continuamente superiore a
TDES per l'intera durata di DDES durante il periodo di mo-
nitoraggio, la disinfezione termica & conclusa e inizia un nuovo
periodo di monitoraggio.

Quando CDES conta alla rovescia fino a 00:00, il relé 2 ac-
cende il riscaldamento integrativo per la disinfezione termica.
CDES viene sostituito dal canale di visualizzazione DDES
che indica il periodo di riscaldamento impostato. DDES inizia
a contare alla rovescia il periodo di riscaldamento non appena
la temperatura in S3 & superiore a TDES. Finché é attivo
DDES, la temperatura in S3 viene visualizzata come TDES
invece di SERS.

Se durante il periodo DDES la temperatura in S3 & superiore
alla temperatura TDES di piu di 5 K [10 °Ra], il relé 2 apre
finché la temperatura non ¢ di nuovo inferiore a TDES + 2 K
[4 °Ra].

Se la temperatura in S3 ¢ inferiore a TDES, il periodo inizia
da capo. DDES puo essere concluso solo se la temperatura &
continuamente superiore a TDES.

A causa della logica di controllo flessibile non si puo prevedere
esattamente la durata di un ciclo di disinfezione. Per definire
un momento esatto per la disinfezione si puo utilizzare I'ora di
attivazione ritardata SDES.

Se si imposta un'ora di attivazione ritardata per la disinfezione
termica in SDES, la disinfezione termica viene rimandata fino
all'ora impostata dopo che CDES ha contato alla rovescia fino
2 00:00. Se CDES termina ad es. alle ore 12:00 e SDES ¢ stato
impostato alle ore 18:30, il relé 2 viene attivato alle 18:30 invece
delle 12:00, quindi con un ritardo di 6,5 ore.

Durante il tempo di attesa, |'ora di attivazione impostata lam-
peggia nel canale di visualizzazione SDES.

Se la temperatura in S3 & continuamente superiore a TDES per
l'intero periodo di riscaldamento impostato DDES e durante
il tempo di attesa, la disinfezione termica € conclusa e inizia un
nuovo periodo di monitoraggio.

L'ora di attivazione ritardata & disattivata se l'ora di attivazione
& impostata alle ore 00:00 (impostazione di fabbrica).

Lopzione OTD ¢ disattivata di fabbrica. | canali di regolazione
PDES, TDES, DDES e SDES vengono visualizzati quando
I'opzione & attivata. Una volta conclusa la disinfezione termica,
alcuni valori non vengono piul visualizzati e solo il periodo di
monitoraggio viene indicato.
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Impianto 4

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la son-
da del collettore S1 e le sonde del serbatoio S2 e S3. Se la
differenza e superiore o uguale alle differenze di tempera-
tura di attivazione impostate (DT11/ DT2I), il rele 1 attiva
la pompa solare e la zona corrispondente del serbatoio
viene caricata finché é raggiunta la differenza di tempe-
ratura di disattivazione (DT1D / DT2F) o la temperatura
massima del serbatoio (S1MS / S2MS). La logica prioritaria

v
(lil nd
® i
I—— -

carica prima la zona superiore del serbatoio se possibile.
In questo caso, la valvola a 3 vie viene attivata dal rele 2.

La sonda S4 puo essere collegata opzionalmente per scopi
di misurazione.

Se & attivata la funzione di bilancio termico (OWM2Z), la
sonda S4 deve essere usata come sonda di ritorno.

SIST 4

44\

s4 | @ |NR2|N Rt

| |3I |5
I

7]8 12]13]14|15] 16 17|18|19|20|
L1 |

S4/TRIT

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
COL X Temperatura collettore S1 37
SERI X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SERS X Temperatura serbatoio 1 in alto S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
TRIT x* | Temperatura sonda di ritorno S4 37
n % X Velocita relé R1 38
hP1 X Ore di esercizio R1 R1 38
hP2 X Ore di esercizio R2 R2 38
kWh x* | Quantitd termica kWh - 38
MWh x* | Quantita termica MWh - 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione

Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 4 39
nMN X Velocita minima 30 % 40
DT1I X Differenza di temperatura di attivazione 1 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT1D X Differenza di temperatura di disattivazione 1 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT1N X Differenza di temperatura nominale 1 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN1 X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
S1MS X Temperatura massima del serbatoio 1 80 °C [176 °F] 40
DT2I X Differenza di temperatura di attivazione 2 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT2D X Differenza di temperatura di disattivazione 2 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT2N X Differenza di temperatura nominale 2 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN?2 X Aumento R2 2 K [4 °Ra] 39
S2MS X Temperatura massima del serbatoio 2 80 °C [176 °F] 40
SIC X Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 4
DTRI x* | Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento | 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* |Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento | 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* | Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* | Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* _|Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
PRIO X Priorita 2 43
tFER X Pausa di caricamento (logica di caricamento pendolare) 2 min 43
tCIR X Tempo di circolazione (logica di caricamento pendolare) 15 min 43
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* | Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* | Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* | Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivith OCT 30 min 44
owMZ X Opzione bilancio termico OFF 44
VMAS x* | Portata massima 2,01 44
ANTT x* | Tipo di antigelo 1 44
ANT% x* | Contenuto di antigelo (solo se ANTT = propilene o etilene) |45 % 44
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalitd manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOS## Numero di versione

Leggenda:
Simbolo Significato
X Il canale & disponibile.
x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.
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Impianto 5

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e le sonde del serbatoio S2 e S3.
Se la differenza e superiore o uguale alle differenze di tem-
peratura di attivazione impostate (DT11 / DT2I), il relé 1
attiva la pompa solare e il serbatoio corrispondente viene
caricato finché é raggiunta la differenza di temperatura di
disattivazione (DT1D / DT2F) o la temperatura massima
del serbatoio (STMS / S2MS). La logica prioritaria carica

prima il serbatoio 1 se possibile. Quando viene caricato il
serbatoio 2, il relé 2 attiva la valvola a 3 vie.

La sonda S4 puo essere collegata opzionalmente per scopi
di misurazione.

Se ¢ attivata la funzione di bilancio termico (OWMZ), la
sonda S4 deve essere usata come sonda di ritorno.

SIST 5

44\

sS4 | @ | NR2|N Rt

| |3I |5
I

7]8 12]13]14]15] 16 17|1s|19|20|
L1 1

——

Serbatoio 1

e

Serbatoio 2

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
COL X Temperatura collettore $1 37
SER1 X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SER2 X Temperatura serbatoio 2 in basso S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
TRIT x* | Temperatura sonda di ritorno S4 37
n % X Velocita relé R1 38
hP1 X Ore di esercizio R1 R1 38
hP2 X Ore di esercizio R2 R2 38
kWh x* | Quantitd termica kWh - 38
MWh x* | Quantita termica MWh - 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione
Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 5 39
nMN X Velocitd minima 30 % 40
DT1I X Differenza di temperatura di attivazione 1 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT1D X Differenza di temperatura di disattivazione 1 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT1N X Differenza di temperatura nominale 1 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN1 X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
S1MS X Temperatura massima del serbatoio 1 80 °C [176 °F] 40
DT2I X Differenza di temperatura di attivazione 2 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT2D X Differenza di temperatura di disattivazione 2 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT2N X Differenza di temperatura nominale 2 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN2 X Aumento R2 2 K [4 °Ra] 39
S2MS X Temperatura massima del serbatoio 2 80 °C [176 °F] 40
SIC X Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 4
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 141
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF M
DTRI x* | Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* | Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento [ 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* | Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* | Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* | Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
PRIO X Priorita 1 43
tFER X Pausa di caricamento (logica di caricamento pendolare) 2 min 43
tCIR X Tempo di circolazione (logica di caricamento pendolare) 15 min 43
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* _|Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* |Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* | Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivith OCT 30 min 44
owMZ X Opzione bilancio termico OFF 44
VMAS x* _|Portata massima 2,01 44
ANTT x* _|Tipo di antigelo 1 44
ANT% x* | Contenuto di antigelo (solo se ANTT = propilene o etilene) |45 % 44
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalitd manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOS##HHHE Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale ¢ disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.
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Impianto 6

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e le sonde del serbatoio S2 e S3.
Se la differenza e superiore o uguale alle differenze di tem-
peratura di attivazione impostate (DT1l/ DT2I), i(l) rele 1
e/o 2 attiva(no) una o entrambe le pompe solari e il ser-
batoio corrispondente viene caricato finché e raggiunta la
differenza di temperatura di disattivazione (DT1D / DT2F)

o la temperatura massima del serbatoio (STMS / S2MS).
La logica prioritaria carica prima il serbatoio prioritario
selezionato in PRIO se possibile. Se I'impostazione & PRIO
=0, i due serbatoi vengono caricati in pari modo.

La sonda S4 puo essere usata anche come sonda di rife-
rimento per la funzione di disinfezione termica (OTD) o
per l'opzione disattivazione di sicurezza serbatoio (ODSS).

S1 | Ss2 | S3 | s4 ® |NR2|N .I|!1|N L
SIST 6 |1|2|3|4|5|6 7|8 |12|13|14 15]16]17|18]|19] 20
L1 L1 L] L T L1
Serbatoio 1 Serbatoio 2
Canali di visualizzazione
Canale Descrizione Morsetto Pagina
COL X Temperatura collettore N 37
SER1 X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SER2 X Temperatura serbatoio 2 in basso S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
SERS x* | Temperatura serbatoio in alto S4 37
n1 % X Velocita R1 R1 38
n2 % X Velocita R2 R2 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione

Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 6 39
DT1I X Differenza di temperatura di attivazione 1 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT1D X Differenza di temperatura di disattivazione 1 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT1N X Differenza di temperatura nominale 1 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN1 X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
n1MN X Velocita minima R1 30 % 40
S1MS X Temperatura massima del serbatoio 1 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
DT2I X Differenza di temperatura di attivazione 2 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT2D X Differenza di temperatura di disattivazione 2 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT2N X Differenza di temperatura nominale 2 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN2 X Aumento R2 2 K [4 °Ra] 39
n2MN X Velocitd minima R2 30 % 40
S2MS X Temperatura massima del serbatoio 2 80 °C [176 °F] 40
SIC X Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 41
DTRI x* | Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* | Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento | 15,0 K [30,0 °Ra] 4
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* | Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* _|Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* | Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
PRIO X Priorita 1 43
tFER X Pausa di caricamento (logica di caricamento pendolare) 2 min 43
tCIR X Tempo di circolazione (logica di caricamento pendolare) 15 min 43
DTSE x* _|Differenza di temperatura del caricamento grande differenza |40 K [70 °Ra] 43
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* | Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* | Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* [Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivith OCT 30 min 44
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
ADA2 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOS## Numero di versione

Leggenda:
Simbolo Significato
X Il canale & disponibile.
x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.
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Impianto 7

La centralina calcola la differenza di temperatura tra le
sonde del collettore S1 e S3 e la sonda del serbatoio S2.
Se le differenze sono superiori o uguali alla differenza di
temperatura di attivazione impostata (DT 1), i(l) rele 1 e/o
2 attiva(no) una o entrambe le pompe solari e il serbatoio

viene caricato finché e raggiunta la differenza di tempera-
tura di disattivazione (DT D) o la temperatura massima
del serbatoio (S MS).

La sonda S4 puo essere usata anche come sonda di rife-
rimento per la funzione di disinfezione termica (OTD) o
per l'opzione disattivazione di sicurezza serbatoio (ODSS).

SIST 7 | S1
1

s
® |NR2|N R

s| |12|13|14 15]16 17|18 19|20|
L1

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
COou X Temperatura collettore 1 S1 37
SER X Temperatura serbatoio S2 37
COL2 X Temperatura collettore 2 S3 37
S4 X Temperatura sonda 4 S4 37
SERS x* | Temperatura serbatoio in alto S4 37
n1 % X Velocita R1 R1 38
n2 % X Velocita R2 R2 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione
Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 7 39
DT I X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1/R2 2 K [4 °Ra] 39
n1MN X Velocita minima R1 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
n2MN X Velocita minima R2 30 % 40
SIC1 X Temperatura di sicurezza collettore 1 130 °C [270 °F] 40
SIC2 X Temperatura di sicurezza collettore 2 130 °C [270 °F] 40
OCR1 X Opzione raffreddamento collettore 1 OFF 4
CM$1 x* | Temperatura massima collettore 1 110 °C [230 °F] 41
OCR2 X Opzione raffreddamento collettore 2 OFF 4
CMS2 x* | Temperatura massima collettore 2 110 °C [230 °F] 4
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 4
DTRI x* |Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento  [20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* | Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento | 15,0 K [30,0 °Ra] 4
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* | Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCNI1 X Opzione limitazione minima collettore 1 OFF 42
CMN1 x* |Temperatura minima collettore 1 10 °C [50 °F] 42
OCN2 X Opzione limitazione minima collettore 2 OFF 42
CMN2 x* | Temperatura minima collettore 2 10 °C [50 °F] 42
OCA1 X Opzione antigelo collettore 1 OFF 42
CAG1 x* _[Temperatura antigelo collettore 1 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCA2 X Opzione antigelo collettore 2 OFF 42
CAG2 x* |Temperatura antigelo collettore 2 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* | Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* | Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* |Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivith OCT 30 min 44
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
ADA2 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOSH# - Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale & disponibile.

x°* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente ¢ attivata.
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Impianto 8

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la
differenza e superiore o uguale alla differenza di temperatu-
ra di attivazione impostata (DT 1), il rele 1 attiva la pompa
solare e il serbatoio viene caricato finché ¢ raggiunta la
differenza di temperatura di disattivazione (DT D) o la
temperatura massima del serbatoio (S MS).

Una caldaia a combustibile solido viene attivata dal rele 2
quando la differenza di temperatura tra le sonde S4 e S3
& superiore o uguale alla differenza di temperatura di atti-
vazione impostata (DT3l) e finché non sono raggiunte le
soglie di temperatura minima (MN3I) e massima (MS3I) per
la caldaia a combustibile solido e il serbatoio. La sonda S3
puo essere usata anche come sonda di riferimento per la
funzione disattivazione di sicurezza serbatoio (ODSS).

d
L SI5 ]
L? Dao

SIST 8

1 1
@ |NR2 NR1|N L

|12|13|14 15]16]/17]|18]19]20
L1 L

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
INIT x* |lInizializzazione ODB attiva - 37
FLL x* | Tempo di riempimento ODB attivo - 37
STAB x*  [Stabilizzazione ODB attiva - 37
COL X Temperatura collettore S1 37
SERI X Temperatura serbatoio in basso S2 37
SERS X Temperatura serbatoio in alto S3 37
TCCS X Temperatura caldaia a combustibile solido S4 37
n1 % X Velocita R1 R1 38
n2 % X Velocita R2 R2 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione

Canale Descrizione Impostazione di fabbrica | Pagina
SIST X Schema dell'impianto 8 39
DT I X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
n1MN X Velocita minima R1 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
n2MN s Velocita minima R2 30 % 26
Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
Sic x Temperatura di sicurezza collettore quando ¢ attiva I'opzione ODB: 95 °C [200 °F] 40
OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 41
DTRI x* Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* Tempo di inattivita OCT 30 min 44
DT3I s Differenza di temperatura di attivazione 3 6,0 K[12,0 °Ra] 26
DT3D s Differenza di temperatura di disattivazione 3 4,0 K [8,0 °Ra] 26
DT3N s Differenza di temperatura nominale 3 10,0 K [20,0 °Ra] 26
INN3 s Aumento R2 2 K [4 °Ra] 26
MS3I s Soglia di attivazione per la temperatura massima 60,0 °C [140,0 °F] 27
MS3D s Soglia di disattivazione per la temperatura massima 58,0 °C [136,0 °F] 27
MN3I s Soglia di attivazione per la temperatura minima 60,0 °C [140,0 °F] 27
MN3D s Soglia di disattivazione per la temperatura minima 65,0 °C [150,0 °F] 27
ODB X Opzione drainback OFF 45
tDTI x* ODB condizione di attivazione - periodo 60 s 45
tRIE x* Tempo di riempimento ODB 5,0 min 45
tSTB XK Tempo di stabilizzazione ODB 2,0 min 45
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
ADA2 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unitd di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOSH#H### Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale ¢ disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.

s Canale specifico del sistema
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Funzioni specifiche del sistema

Regolazione della differenza di temperatura
AT per il riscaldamento integrativo tramite
una caldaia a combustibile solido

DT3I:

i i i nrar
lefergnza di temperatura di b .'].L
attivazione

on
ca

Range di regolazione:
1,0...20,0 K [2,0 ...40,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
6,0 K [12,0°Ra]

DT3D:

Differenza di temperatura di ﬂ;"_-]_]]

disattivazione Y o]
L

Range di regolazione:
0,5..195K[1,0..39,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
4,0 K [8,0°Ra]

Regolazione di velocita

DT3N:

Differenza di temperatura

nominale 1171177
. . oo

Range di regolazione:

1,5...30,0 K [3,0 ...60,0°Ra]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

10,0 K [20,0 °Ra]

INN3:

Aumento INN=
Range di regolazione: Eb
1..20 K[2..40°Ra]

Incremento: 1 K [2 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

2 K [4°Ra]

Velocita minima

n2MN:

Regolazione di velocita i'll_’_:,INI’IAVI
Range di regolazione: -
30...100 o

Incremento: 5 %
Impostazione di fabbrica: 30

126

La seguenti impostazioni sono necessarie per le funzioni
specifiche nell'impianto 8.

Le sonde di riferimento per questa funzione sono
S4eS3.

Nell'impianto 8 la centralina permette la regolazione
differenziale supplementare per lo scambio di calore di
una caldaia a combustibile solido (ad es. stufa a pellet).
La regolazione semplice della differenza viene impostata
con la differenza di temperatura di attivazione (DT3I) e
disattivazione (DT3D).

Il rele 2 chiude se la differenza di temperatura € superiore
alla differenza di temperatura di attivazione impostata. ||
rele 2 apre quando la differenza di temperatura ¢ inferiore
alla differenza di temperatura di disattivazione impostata.

Nota:
La differenza di temperatura di attivazione
deve essere superiore alla differenza di tempe-

ratura di disattivazione di almeno 0,5 K[1 °Ra].

Nota:
Per la regolazione di velocita della pompa di
scambio di calore & necessario impostare il
relé 2 nel canale di regolazione MAN2 ad
"Auto".

Quando ¢ raggiunta la differenza di temperatura di
attivazione, la pompa viene attivata a velocita massima per
10 secondi. Poi viene ridotta la velocita al valore minimo
impostato (n2MN).

Quando la differenza di temperatura raggiunge la differenza
di temperatura nominale impostata (DT3N), la velocita viene
aumentata di un grado (10 %). Ogni volta che la differenza di
temperatura aumenta di un valore impostato INN3 ,la velocita
aumenta ogni volta del 10 % finché raggiunge la velocita massima
del 100 %.

Nota:

La differenza di temperatura nominale deve
essere superiore alla differenza di temperatura
di attivazione di almeno 0,5 K[1°Ra].

Mediante il canale di regolazione n2MN si puo assegnare
una velocita minima relativa all'uscita R2.

Nota:

Se vengono collegati dei dispositivi non regolati in
velocita (ad es. valvole), il valore n2MN deve essere
impostato al 100 % per disattivare la regolazione di
velocita.
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Limitazione della temperatura massima Per la caldaia a combustibile solido si possono impostare
le limitazioni della temperatura minima e massima.

MS31/MS3D: La sonda di riferimento per la limitazione della tempera-
Limitazione della temperatura [",’5_-_-]_[ oy turamassima ¢ la sonda 3.

massima 5 30 Mediante la limitazione della temperatura massima si puo
Range di regolazione: ’ impostare una temperatura massima, ad es. per ridurre il
0,0..950°C rischio di scottature in un serbatoio. Quando la temperatu-

o AA - = "7 \ . . 1 7
[30,0..200,0 °F] . ML ra & superiore a MS31, il relé 2 apre finché la temperatura
Incremento: 0,5 K [1 °Ra] can della sonda 4 non ¢ inferiore a MS3D.
N

Impostazione di fabbrica:
MS3I: 60,0 °C [140,0 °F]
MS3D: 58,0 °C [136,0 °F]

Limitazione della temperatura minima La sonda di riferimento per la limitazione della temperatura
MN31/MN3D: minima ¢ la sonda 4.

Limitazione della temperatura Mediante la limitazione della temperatura minima si pud
minima MAITTT impostare la temperatura minima per la caldaia a combu-
Range di regolazione: I V-.-]-L stibile solido nell'impianto 8. Quando la temperatura della
0,0..90,0 °C 30 sonda 4 ¢ inferiore a MN3I, il relé 2 apre finché la tempe-
[30,0..190,0 °F] ratura della sonda 3 non ¢ di nuovo superiore a MN3D.
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica [",’/\]_-_-]_Z]

(solo se SIST = 8): ]

MN3I: 60,0 °C [140,0 °F] -

MN3D: 65,0 °C [150,0 °F] Sia la differenza di temperatura di attivazione che quella di

disattivazione DT31 e DT3D valgono per la limitazione
della temperatura massima e minima.
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Impianto 9

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la
differenza e superiore o uguale alla differenza di temperatu-
ra di attivazione impostata (DT 1), il rele 1 attiva la pompa
solare e il serbatoio viene caricato finché ¢ raggiunta la
differenza di temperatura di disattivazione (DT D) o la
temperatura massima del serbatoio (S MS).

Il relé 2 attiva il sistema di innalzamento della temperatura
nel ritorno del circuito di riscaldamento quando la differenza
di temperatura tra le sonde S3 e S4 e superiore o uguale alla
differenza di temperatura di attivazione impostata (DT3I). 1l
relé 2 attiva la valvola a 3 vie a tale scopo.

La sonda S3 pud essere usata anche come sonda di riferi-
mento per la funzione disattivazione di sicurezza serbatoio
(ODSS).

1 1
® N R2|N R1|N L

52|S3|S4|
5 7

|12|13|14 15]16]17]18]19]20

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
INIT x* | Inizializzazione ODB attiva - 37
FLL x* | Tempo di riempimento ODB attivo - 37
STAB x* | Stabilizzazione ODB attiva - 37
COL X Temperatura collettore S1 37
SERI X Temperatura serbatoio 1 in basso S2 37
SERS X Temperatura serbatoio 1 in alto S3 37
TRIS X Temperatura circuito di riscaldamento S4 37
n % X Velocita relé R1 38
hP1 X Ore di esercizio R1 R1 38
hP2 X Ore di esercizio R2 R2 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione
Canale Descrizione Impostazione di fabbrica | Pagina
SIST X Schema dell'impianto 9 39
DT I X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
nMN X Velocita minima 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
SIC « Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
Temperatura di sicurezza collettore quando & attiva I'opzione ODB: |95 °C [200 °F] 40

OCR X Opzione raffreddamento collettore OFF 41
CMS x* | Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
ORSI X Opzione raffreddamento del sistema OFF 41
DTRI x* |Differenza di temperatura di attivazione del raffreddamento 20,0 K [40,0 °Ra] 41
DTRD x* |Differenza di temperatura di disattivazione del raffreddamento 15,0 K [30,0 °Ra] 41
ORSE X Opzione raffreddamento del serbatoio OFF 42
OVAC x* | Opzione raffreddamento stand-by vacanze OFF 42
TVAC x* | Temperatura raffreddamento stand-by vacanze 40 °C [110 °F] 42
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* _|Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* _|Temperatura antigelo 4,0 °C 40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* | Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* | Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* | Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivith OCT 30 min 44
DT3lI s Differenza di temperatura di attivazione 3 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT3D s Differenza di temperatura di disattivazione 3 4,0 K [8,0 °Ra] 39
ODB X Opzione drainback OFF 45
tDTI x* | ODB condizione di attivazione - periodo 60 s 45
tRIE x* | Tempo di riempimento ODB 5,0 min 45
tSTB x* | Tempo di stabilizzazione ODB 2,0 min 45
MAN1 X Modalitd manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalita manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unitd di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOSHH#HE Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale & disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente ¢& attivata.

s Canale specifico del sistema
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Impianto 10

La centralina calcola la differenza di temperatura tra la
sonda del collettore S1 e la sonda del serbatoio S2. Se la
differenza e superiore o uguale alla differenza di temperatu-
ra di attivazione impostata (DT 1), il relé 1 attiva la pompa
solare e il serbatoio viene caricato finché é raggiunta la
differenza di temperatura di disattivazione (DT D) o la
temperatura massima del serbatoio (S MS).

Quando é raggiunta la temperatura massima del collettore
(CMS), il relé 1 attiva la pompa solare e il rele 2 la valvola
a 3 vie per asportare il calore in eccesso a un dissipatore
di calore. Per motivi di sicurezza, il calore in eccesso viene

asportato solo finché la temperatura del serbatoio ¢ infe-
riore alla temperatura di disattivazione di sicurezza non
regolabile di 95 °C [200 °F].

Le sonde S3 e S4 possono essere collegate opzionalmente
per scopi di misurazione.

La sonda S3 pud essere usata anche come sonda di riferi-
mento per la funzione disattivazione di sicurezza serbatoio
(ODSS).

Se ¢ attivata la funzione di bilancio termico (OWMZ),

la sonda S4 deve essere usata come sonda di ritorno.

g
S3

SIST 10 |1|2|3|4 5]6

S4 |VBus
7]8]9]10

| ® |NR2[N R

12]13]14]15] 16 17|18|19|20|
[ |

Canali di visualizzazione

Canale Descrizione Morsetto Pagina
COL X Temperatura collettore S1 37
SER X Temperatura serbatoio S2 37
S3 X Temperatura sonda 3 S3 37
SERS X Temperatura serbatoio in alto S3 37
54 X Temperatura sonda 4 5S4 37
TRIT x* Temperatura sonda di ritorno S4 37
n % X Velocita relé R1 38
h P1 X Ore di esercizio R1 R1 38
h P2 X Ore di esercizio R2 R2 38
kWh x* Quantita termica kWh - 38
MWh x* Quantita termica MWh - 38
ORA X Tempo - 38
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Canali di regolazione
Canale Descrizione Impostazione di fabbrica Pagina
SIST X Schema dell'impianto 10 39
DT I X Differenza di temperatura di attivazione 6,0 K [12,0 °Ra] 39
DT D X Differenza di temperatura di disattivazione 4,0 K [8,0 °Ra] 39
DT N X Differenza di temperatura nominale 10,0 K [20,0 °Ra] 39
INN X Aumento R1 2 K [4 °Ra] 39
nMN X Velocita minima 30 % 40
S MS X Temperatura massima del serbatoio 80 °C [176 °F] 40
ODSS X Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio OFF 40
SIC X Temperatura di sicurezza collettore 130 °C [270 °F] 40
CMS s Temperatura massima collettore 110 °C [230 °F] 41
OCN X Opzione limitazione minima collettore OFF 42
CMN x* _|Temperatura minima collettore 10 °C [50 °F] 42
OCA X Opzione antigelo OFF 42
CAG x* _|Temperatura antigelo 4,0 °C [40,0 °F] 42
OCT X Opzione collettore a tubi OFF 44
TCST x* [Ora di attivazione OCT 07:00 44
TCEN x* [Ora di disattivazione OCT 19:00 44
TCRU x* | Tempo di esecuzione OCT 30s 44
TCIN x* | Tempo di inattivita OCT 30 min 44
OowMZ X Opzione bilancio termico OFF 44
VMAS x* |Portata massima 201 44
ANTT x* | Tipo di antigelo 1 44
ANT% x* | Contenuto di antigelo (solo se ANTT = propilene o etilene) 45 % 44
MAN1 X Modalita manuale R1 Auto 46
MAN2 X Modalitd manuale R2 Auto 46
ADA1 X Comando pompa ad alta efficienza OFF 46
LING X Lingua It 46
UNIT X Unita di temperatura °C 46
RESE X Reset - ritorno alle impostazioni di fabbrica 46
WOOS##HH Numero di versione
Leggenda:
Simbolo Significato

X Il canale & disponibile.

x* Il canale & disponibile se I'opzione corrispondente & attivata.

s Canale specifico del sistema
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2. Comando e funzione La centralina viene comandata tramite i 3 pulsanti sotto il display.

2.1 Pulsanti di regolazione Il pulsante 1 (+) serve a scorrere in avanti nel menu o ad au-

mentare i valori di regolazione. Il pulsante 2 (-) serve a scorrere
indietro nel menu o a ridurre i valori di regolazione. Il pulsante 3
(OK) serve a selezionare i canali e a confermare le impostazioni.

Nella modalita normale vengono visualizzati solo i canali di

LED di controllo del . . .
visualizzazione.

funzionamento

=> Premere i pulsanti 1 e 2 per passare da un canale di visualiz-

zazione all'altro.

Indietro (-) Avanti (+)

Accesso ai canali di regolazione:

=>» Premere il pulsante 1, scorrere fino all'ultimo canale di visualiz-
zazione e mantenere premuto il pulsante 1 per ca. 2 secondi.

Se il canale di regolazione viene visualizzato nel display, il sim-
bolo Hallviene visualizzato a destra accanto al nome del canale.

=> Premere il pulsante 3 per selezionare un canale di regolazione

inizia a lampeggiare.

=> Premere i pulsanti 1 e 2 per impostare il valore
OK => Premere brevemente il pulsante 3
(selezione/ conferma) & visualizzato costantemente, il valore impostato ¢ salvato.

2.2 Display di monitoraggio del sistema Il display di monitoraggio del sistema e suddiviso in 3 settori: la
visualizzazione del canale, la barra dei simboli e il display di

p Ak % ATDO sistema (schema dell'impianto attivo).
( L o La visualizzazione del canale ¢ suddivisa in 2 righe. La riga
iy ; =] Lkg %gﬁ% superiore ¢ un display alfanumerico a 16 segmenti. Qui vengono
UI=) B 8 8 EPC visualizzati principalmente il nome del canale/le voci del menu. Nel
display inferiore a 7 segmenti vengono visualizzati i valori del canale
Display di monitoraggio del sistema e i parametri di regolazione.
Le temperature vengono visualizzate in °C o °F le differenze di
temperatura in K o °Ra.
% % % % I simboli supplementari della barra dei simboli visualizzano lo stato

attuale del sistema.
BE8:E68%

N

-L

Stato normale| lampeggia
Visualizzazione del canale Rele 1 attivo @
Rele 2 attivo @
S AT OO Temperatura massima del serbatoio superata pos
Disattivazione di sicurezza del serbatoio attiva &+3¢§<

Disattivazione di sicurezza del collettore attiva

Barra dei simboli Raffreddamento del collettore attivo

O]
O]

Raffreddamento del sistema attivo

A

3

ks
Raffreddamento del serbatoio attivo ®+3§ji
Raffreddamento stand-by vacanze attivato Xk VAN
Raffreddamento stand-by vacanze attivo ®+1¢§< VAN
Limitazione minima del collettore attiva S
Funzione antigelo attivata s g
Funzione antigelo attiva @/@ S EI
Modalita manuale rele 1 ON @+® VAN fo,
Modalita manuale relé 2 ON @+® AN :él
Modalita manuale relé 1/2 OFF & VA 3
Guasto della sonda 7/ A g
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Il display del sistema (schema dell'impianto attivo) visua-
lizza lo schema dell'impianto selezionato nella centralina.
E composto da vari simboli per i componenti del sistema
che lampeggiano, vengono visualizzati costantemente o non
a seconda dello stato dell'impianto.

Sonda superiore

del serbatoio

Sonde
Collettore 2
Collettore 1
Valvola 1|2

Circuito di riscaldamento

T

L

= -

j,—— Valvola

=
=

_|
Pompe —-@ CT) @
I

NI—1I™1 —

4
———

A
; - Sonda
r %: Simbolo supplementare per il

S —— . .
funzionamento del bruciatore

__Ilq,'p

Riscaldamento integrativo

Scambiatore di calore del serbatoio Serbatoio Serbatoio 2 o riscaldamento con simbolo del bruciatore
integrativo (con simbolo sup-
plementare)
XY )
-9 Sonda di temperatura

Collettori
con sonda del collettore

Serbatoi 1 e 2
con scambiatore di calore

Valvola a 3 vie

«l l N viene visualizzata la direzio-
ne di flusso o la posizione
di commutazione attuale.

2.3 Codici di lampeggio

Codici di lampeggio del display del sistema

Codici di lampeggio degli LED

Circuito di riscaldamento
@ Pompa

Riscaldamento integrativo
con simbolo del bruciatore

0o

* Le pompe lampeggiano quando & attivo il rele
corrispondente

* | simboli delle sonde lampeggiano quando ¢ selezionato
il canale di visualizzazione corrispondente

* Le sonde lampeggiano rapidamente quando si verifica un
guasto della sonda

* |l simbolo del bruciatore lampeggia quando ¢ attivo il
riscaldamento integrativo

Verde costante: tutto ok

Lampeggia in rosso/verde: fase di inizializzazione
modalita manuale

Lampeggia in rosso: guasto della sonda
(il simbolo della sonda lampeg-
gia velocemente)
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3. Messa in funzione => Stabilire il collegamento alla rete
Il LED di controllo del funzionamento lampeggia in ros-

so/verde dopo una breve fase di inizializzazione.

Quando la centralina viene messa in funzione per la pri-
ma volta o dopo un reset, € necessario attivare il menu
di messa in funzione. Il menu di messa in funzione guida
I'utente attraverso i canali di regolazione importanti per il
funzionamento dell'impianto.

Comando del menu di messa in funzione:

=> Premere il pulsante 3 per selezionare il canale di
| tre pulsanti di regolazione della centralina BS Plus regolazione

Il simbolo lampeggia.
=> Premere i pulsanti 1 e 2 per impostare il valore.

=> Premere di nuovo il pulsante 3 per confermare il valore
impostato

Il simbolo viene visualizzato di nuovo costantemente.
=>» Premere il pulsante 1 o 2 per passare al canale di rego-
lazione successivo o precedente

Il menu di messa in funzione contiene i 6 canali di regola-
zione seguenti:

LING: 1. Lingua

i i I TN . . . .
Selezione della lingua L. L/V[Jsm = Impostare in questo canale la lingua di menu desiderata
Selezione: dE,En,Fr,lt '

s X . [ = o dE : Tedesco
Impostazione di fabbrica: It
* En : Inglese

* Fr : Francese
e |t : ltaliano

UNIT: 2. Unita

Unita di temperatura LINT T el Impostare I'unita in cui devono essere visualizzate le
Selezione: °F, °C

OE temperature e le differenze di temperatura

Impostazione di fabbrica: °C

ORA: 3. Tempo

Orologio a tempo reale [J-'/:g/‘-'] = Impostare l'ora attuale per I'orologio a tempo reale
8383 Impostare prima I'ora e poi i minuti.
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SIST:

Selezione dell'impianto
1..10

Range di regolazione:

Impostazione di fabbrica:

SIST 1

SIST 3

SIST 5

SIST7

SIST 9

Domanda di sicurezza:

1

TCCT
FJJ_ E’l /
'
[
(’L SIST 2
Hag
(’ SIST 4
& _?‘
[
(']: SIST 6
# LI
2 SIST 8
® L:E:be
(1 SIST 10
6 ‘
L= =<

SHVE

HES

4. Impianto

=> Impostare lo schema dell'impianto desiderato per
I'impianto solare

Per una descrizione dettagliata degli schemi dell'impianto
selezionabili, si veda cap. 1.4.

Vista d'insieme degli schemi:

SIST 1:  Impianto solare standard

SIST 2: Impianto solare con scambiatore di calore

SIST 3: Impianto solare con riscaldamento integrativo

SIST 4 : Impianto solare con caricamento stratificato del
serbatoio

SIST 5:  Impianto solare con 2 serbatoi e logica prioritaria

SIST 6 : Impianto solare con 2 serbatoi e funzionamento
con pompe

SIST 7: Impianto solare con 2 collettori e 1 serbatoio

SIST 8: Impianto solare con riscaldamento integrativo
tramite caldaia a combustibile solido

SIST 9: Impianto solare con sistema di innalzamento

della temperatura nel ritorno del circuito di
riscaldamento

SIST 10: Impianto solare standard con asportazione del
calore in eccesso

Se la selezione dell'impianto viene modificata successiva-
mente, vanno perse tutte le impostazioni fatte. Per questo
motivo viene posta una domanda di sicurezza dopo ogni
impostazione nel canale SIST.

Confermare la domanda di sicurezza solo se si desi-
dera modificare lo schema dell'impianto!

=> Premere il pulsante 3 per confermare la domanda di
sicurezza

35
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S MS/S1MS/S2MS:
Temperatura massima del
serbatoio

Range di regolazione:
4..95°C[40..200 °F]
SIST10:
4..90°C[40..190 °F]
Incremento:

1K [2 °Ra]

Impostazione di fabbrica:
80 °C [176 °F]

nMN, niMN, n2MN:
Regolazione di velocita
Range di regolazione:
30..100

Incremento: 5 %
Impostazione di fabbrica: 30

Conferma

136

5

M5

80°

MAN |
N

30

L/
LI

5. Temperatura massima del serbatoio
= Temperatura massima desiderata del serbatoio

Nota:

La centralina & dotata di una funzione di disatti-
vazione di sicurezza non regolabile che disattiva
il sistema non appena il serbatoio raggiunge una
temperatura di 95 °C [200 °F].

6. Velocita minima

=> Impostare la velocita minima per la pompa
corrispondente

Nota:

Se vengono collegati dei dispositivi non regolati in
velocita (ad es. valvole), la velocita minima del relé
corrispondente deve essere impostata al 100 %.

Chiusura del menu di messa in funzione

Dopo l'ultimo canale del menu di messa in funzione viene
chiesto di confermare le impostazioni fatte nel menu di
messa in funzione.

=> Premere il pulsante 3 per confermare le impostazioni
fatte nel menu di messa in funzione

Ora la centralina é pronta per il funzionamento con le im-
postazioni tipiche per lo schema dell'impianto selezionato.

Le impostazioni fatte nel menu della messa in funzione
possono essere modificate nel canale di regolazione cor-
rispondente in qualsiasi momento anche dopo la messa in
funzione.

E anche possibile attivare e impostare le funzioni e opzioni
supplementari (si veda cap. 4.2).
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4. Panoramica dei canali

4.1 Canali di visualizzazione

Visualizzazione dei periodi di drainback

Inizializzazione

TNITT
INIT: LINL
Inizializzazione ODB attiva E B
Tempo di riempimento
FLL: FLL
Tempo di riempimento ODB 3530
attivo

Stabilizzazione

STAB: 5MHA
Stabilizzazione ODB attiva 3 83 0

Visualizzazione delle temperature dei collettori

COL, COL1, COL2:
Temperatura del collettore O

Range di visualizzazione: 0 -
140..+260 °C [-40...+500 °F] 1850

Visualizzazione delle temperature dei serbatoi

SER, SERI, SERS, SER1,

SER2,TDES: . . E.,EEI

Temperature dei serbatoi T
U L:U.U

Range di visualizzazione:
-40...+260 °C [-40...+500 °F]

Visualizzazione delle sonde 3 e 4

S3, S4:
Temperature delle sonde 5_-]
Range di visualizzazione:

-40...+260 °C [-40...+500 °F]

Visualizzazione di altre temperature

TCCS,TRIS, TRIT: o
Altre temperature T[_ [. .EJ

di misurazione ‘15' L’E

Range di visualizzazione:
-40...+260 °C [-40...+500 °F]

Nota:

| valori e canali di regolazione visualizzati dipen-
dono dallo schema dell'impianto selezionato
e dalle opzioni e funzioni impostate. Vengono

visualizzati solo i canali disponibili nelle impo-
stazioni individuali.

Questo canale visualizza il conto alla rovescia del tempo
impostato in tDTI.

Questo canale visualizza il conto alla rovescia del tempo
impostato in tRIE.

Questo canale visualizza il conto alla rovescia del tempo
impostato in tSTB.

Questo canale visualizza le temperature dei collettori.

e COL Temperatura collettore

(sistema a 1 collettore)
e COL1: Temperatura collettore 1
e COL2: Temperatura collettore 2

Questo canale visualizza le temperature dei serbatoi.

e SER : Temperatura serbatoio (sistema a 1 serbatoio)
e SERI : Temperatura serbatoio in basso

e SERS Temperatura serbatoio in alto

e SER1 : Temperatura serbatoio 1 (sistema a 2 serbatoi)
e SER2 Temperatura serbatoio 2 (sistema a 2 serbatoi)

e TDES : Temperatura disinfezione termica

(solo SIST = 3; sostituisce SERS se il periodo di riscalda-
mento DDES ¢ attivo durante la disinfezione termica)

Questi canali visualizzano le temperature nelle sonde sup-
plementari corrispondenti (senza funzione di regolazione).

e S3  : Temperatura della sonda 3
e S4 : Temperatura della sonda 4

7.4°C
304 Nota:
S3 e S4 vengono visualizzate solo se
vi sono collegate delle sonde ai

morsetti corrispondenti.

Questi canali visualizzano le temperature delle sonde cor-
rispondenti.

e TCCS: Temperatura caldaia a combustibile solido

e TRIS : Temperatura sistema di innalzamento della
tem peratura nel ritorno del circuito di
riscaldamento

TRIT : Temperatura ritorno

37|
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Visualizzazione della velocita attuale della pompa

n %, n1 %, n2 %:

Velocita attuale della pompa ,-, %
Range di visualizzazione: Tl
30..100% St
kWh/MWh:

Quantita termica in (W
kWh/MWh S !

Canale di visualizzazione

CDES: )
Conto alla rovescia del [_ -]]E 5
periodo di monitoraggio oL
Range di visualizzazione: ——
0 ...30:0 ...24 (dd:hh)
SDES: )
Visualizzazione dell'ora di 5]]{_ 5
attivazione ! "l: 5) r
Range di visualizzazione: =
00:00 ... 24:00 (hh:mm)
DDES:
Visualizzazione del periodo TS
di riscaldamento - n_s 9
oor

Range di visualizzazione:
00:00 ... 24:00 (hh:mm)

ORA:

(RA
=

Contaore di esercizio

hP/h P1/h P2:
Contaore di esercizio /L.' /,'.7 Il
Canale di visualizzazione

305

38

Visualizza la velocita attuale della pompa in questione.

* n% : Velocita attuale della pompa (sistema a 1 pompa)
* n1% : Velocita attuale della pompa 1

* n2 % : Velocita attuale della pompa 2

Visualizza la quantita termica ottenuta — solo disponibile se &

attivata |'opzione del bilancio termico (OWMZ).

La quantita termica viene calcolata in base alla portata immes-

sa in VMAS e alle temperature delle sonde di riferimento

S3 (mandata) e S4 (ritorno). Il valore nel canale kWh viene

indicato in kWh e quello nel canale MWh in MWh. La quan-

tita termica totale risulta dalla somma dei due valori.

La quantita termica sommata puo essere resettata a 0. Non

appena é selezionato uno dei canali di visualizzazione della

quantita termica, il simbolo viene visualizzato costante-

mente nel display.

=> Premere il pulsante 3 per 2 secondi per accedere alla
modalita RESET del contaore.

Il simbolo lampeggia e il valore per la quantita termica

viene resettata a 0.

=>» Premere il pulsante 3 per concludere il RESET.

Premere il pulsante per ca. 5 secondi per annullare il RESET.

Il display ritorna alla modalita di visualizzazione.

Se & attivata |'opzione di disinfezione termica (OTD) ed &
in corso il periodo di monitoraggio, il tempo rimasto viene
contato alla rovescia (in giorni e ore) e visualizzato come
CDES.

Se ¢& attivata I'opzione di disinfezione termica (OTD) ed &
stato impostato un'ora di attivazione ritardata, l'ora di atti-
vazione impostata lampeggia ed & visualizzata come SDES.

Se & attivata I'opzione di disinfezione termica (OTD) ed &
in corso il periodo di riscaldamento, il tempo rimasto viene
contato alla rovescia (in ore e minuti) e visualizzato come
DDES.

Indica I'ora attuale.

=> Premere il pulsante 3 per due secondi per impostare le ore.
=> Premere i pulsanti 1 e 2 per impostare il numero dell'ora
=> Premere il pulsante 3 per impostare i minuti

=> Premere i pulsanti 1 e 2 per impostare il numero dei minuti

=> Premere il pulsante 3 per salvare le impostazioni

Il contaore di esercizio somma le ore di esercizio del relé

corrispondente (h P/h P1/h P2). Nel display vengono

visualizzate solo ore piene.

Le ore di esercizio sommate possono essere resettate a 0.

Non appena & selezionato un canale di ore di esercizio, il

simbolo viene visualizzato costantemente nel display.

=> Premere il pulsante 3 per 2 secondi per accedere alla
modalita RESET del contaore.

Il simbolo lampeggia e il valore per le ore di esercizio

viene resettato a 0.

=> Premere il pulsante 3 per concludere il RESET.

Premere il pulsante per ca.5 secondi per annullare il RESET.

Il display ritorna alla modalita di visualizzazione.
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4.2 Canali di regolazione

Selezione dell'impianto

SIST:

Selezione dell'impianto

Range di regolazione: 1 ..10 ]
Impostazione di fabbrica: 1 ’

Domanda di sicurezza: _ _
FJ/C;III/E
HES

Regolazione della differenza di temperatura AT

DT I/DT1I/DT2l/

DT3I: 1”' N
Differenza di temperatura di 5 0
attivazione :
Range di regolazione:

1,0..20,0 K [2,0 ...40,0°Ra]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

6,0 K [12,0°Ra]

DT D/DT1D/DT2D/DT3D
Differenza di temperatura di
disattivazione Y
Range di regolazione:
0,5..19,5K[1,0..39,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
4,0 K [8,0°Ra]

=
==
=

()

Regolazione di velocita

DT N/DT1IN/DT2N/DT3N:
Differenza di temperatura nomi- /
nale 1107
Range di regolazione: o
1,5..30,0 K [3,0 ... 60,0°Ra]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

10,0 K [20,0°Ra]

INN/INN1/INN2/INN3:

Aumento INIAV’
Range di regolazione: C-p
1..20K[2..40°Ra]

Incremento: 1 K [2 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

2 K[4°Ra]

In questo canale si pud selezionare uno schema dell'im-
pianto predefinito. Ogni schema dell'impianto ha delle
preimpostazioni specifiche che possono essere modificate
individualmente.

Se la selezione dell'impianto viene modificata successiva-
mente, vanno perse tutte le impostazioni fatte. Per questo
motivo viene posta una domanda di sicurezza dopo ogni
impostazione nel canale SIST.

Confermare la domanda di sicurezza solo se si desi-
dera modificare lo schema dell'impianto!

=> Premere il pulsante 3 per confermare la domanda di
sicurezza

La centralina funziona come una centralina differenziale
standard.La pompa viene attivata quando & raggiunta la diffe-
renza di temperatura di attivazione. Il relé corrispondente
apre di nuovo quando la differenza di temperatura € inferiore
alla differenza di temperatura di disattivazione impostata.

Nota:
La differenza di temperatura di attivazione
deve essere superiore alla differenza di tempe-

ratura di disattivazione di almeno 0,5 K[1 °Ra].

Nota:

Se viene attivata |'opzione drainback ODB, i
valori per i parametri DT I, DT D e DT N
vengono adattati ai valori ottimizzati per sistemi

di drainback:

DTI = 10K [20 °Ra]
DTD = 4K [8 °Ra]
DTN = 15K [30 °Ra]

Le impostazioni gia fatte in questi canali vengono
ignorate e devono essere ripetute se ODB viene
disattivato successivamente.

Nota:

Per la regolazione di velocita si deve settare ad
"Auto" il modo operativo del relé corrispon-
dente (canale di regolazione MAN1/MAN2)

Quando ¢ raggiunta la differenza di temperatura di
attivazione, la pompa viene attivata a velocita massima per
10 secondi. La velocita viene poi ridotta alla velocita minima
impostata (impostazione di fabbrica = 30 %).

Quando la differenza di temperatura raggiunge la differenza di
temperatura nominale impostata, la velocita viene aumentata
di un grado (10 %). Quando la differenza aumenta del valore
di aumento impostato INN, la velocita aumenta ogni volta del
10 % finché raggiunge la velocita massima del 100 %.

Nota:
La differenza di temperatura nominale deve
essere superiore alla differenza di temperatura

di attivazione di almeno 0,5 K[1°Ra].
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Velocita minima

nMN, n1IMN, n2MN:
Regolazpne di V.e|0CIta n MN
Range di regolazione: P
30..100 % 30
Incremento: 5 %

Impostazione di fabbrica: 30 %

Temperatura massima del serbatoio

S MS/S1MS/S2MS:
Temperatura massima del ser- L ML

) B B Y
batoio ec
Range di regolazione: 3 o
4..95°C[40..200 °F]
SIST10:

4..90 °C [40...190 °F]
Incremento:1 K [2 °Ra]

Impostazione di fabbrica:
80 °C [140 °F]

Opzione disattivazione di sicurezza serbatoio

ODSS

Disattivazione di sicurezza []_7”755
serbatoio

Range di regolazione:
ON, OFF

Impostazione di fabbrica:
OFF

o

Temperatura limite del collettore
Disattivazione di sicurezza del collettore

SIC/SIC1/SIC2:
Temperatura limite del collet- GIr
tore EYs

U N

Range di regolazione:

80 ...200 °C [170...390 °F]
Incremento:1 K [2 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
130 °C [270 °F]
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Nei canali nMN, n1MN e n2MN si pud assegnare una
velocita minima relativa per le pompe collegate alle uscite
del releR1 e R2.

Nota:

m Se vengono collegati dei dispositivi non regolati in
velocita (ad es. valvole), la velocita minima del rele
corrispondente deve essere impostata al 100 %.

La centralina spegne la pompa solare se la temperatura é
superiore alla temperatura massima del serbatoio impostata.
Il caricamento del serbatoio viene impedito per ridurre il
rischio di scottature e danni all'impianto. Per la temperatura
massima del serbatoio ¢ definita un'isteresi di 2 K [4 °Ra].
Se la temperatura & superiore alla temperatura massima del
serbatoio il simbolo ¥ viene visualizzato nel display.

Nota:

Se ¢ attivato il raffreddamento del collettore o del
sistema, la temperatura pud essere superiore alla
temperatura massima del serbatoio impostata. Per
prevenire danni all'impianto, la centralina & dotata
di una funzione di disattivazione di sicurezza non

regolabile che disattiva il sistema non appena il ser-
batoio raggiunge una temperatura di 95 °C [200 °F].

Questa opzione consente I'uso della funzione interna
disattivazione di sicurezza serbatoio anche per la sezione
superiore del serbatoio.

Se la temperatura misurata dalla sonda di riferimento (S3)
supera i 95 °, il serbatoio viene bloccato e il caricamento
interrotto finché la temperatura non scende sotto i 90 °.

Nota:

La sonda di riferimento degli impianti 1,2, 3,8,
9 e 10 ¢ la sonda S3, quella degli impianti 6 e 7
¢ la sonda S4. Quest'opzione non & disponibile
negli impianti 4 e 5.

Se la temperatura e superiore alla temperatura limite impostata
per la disattivazione di sicurezza del collettore (SIC / SIC1 /
SIC2), la centralina spegne la pompa solare (R1 / R2) per
proteggere |'impianto dal surriscaldamento. Per la temperatura
limite del collettore & definita un'isteresi di 10 K [20 °Ra].Se la
temperatura € superiore alla temperatura limite del colletore,
nel display viene visualizzato il simbolo & (lampeggiante).

Nota:

Quando ¢ attivata I'opzione drainback ODB,
il range di regolazione si riduce da SIC a
80 ...120°C [170 ... 250 °F]. L'impostazione di
fabbrica & 95 °C [200 °F].

AVVERTIMENTO! | Pericolo di lesioni! Pericolo di

danni all'impianto da colpi di

ariete!

Se viene usata acqua come fluido

termovettore in un sistema senza

pressione, I'acqua inizia a bollire a

100 °C [212 °F].

=> Se viene usata acqua come
fluido termovettore in un
sistema senza pressione, la
temperatura limite del col-
lettore SIC non deve essere
superiore a 95 °C [200 °F]!
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Funzioni di raffreddamento

Funzione di raffreddamentodel collettore

OCR/OCR1/OCR2:

Opzione raffreddamento [J[_ R
collettore nee
Range di regolazione: OFF/
ON Impostazione di fabbri-
ca: OFF

CMS/CMS1/CMS2: A
Temperatura massima del
collettore

Range di regolazione:

70 ...160 °C [150..320 °F]
Incremento: 1 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
110 °C [230 °F]

Funzione di raffreddamento del sistema

ORSI:

Opzione raffreddamento del -
sisIZema [J/-?_EJ.L
Range di regolazione: OFF/ON 8 FF
Impostazione di fabbrica: OFF

DTRI:

Differenza di temperatura di n TngI
attivazione Y
Range di regolazione: A
1,0 ...30,0 K[2,0 ...60,0 °Ra]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

20,0 K [40,0°Ra]

DTRD:

Differenza di temperatura di JTRI
disattivazione 1
Range di regolazione:
0,5..29,5K[1,0..59,0°Ra]
Incremento: 0,5 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
15,0 K [30,0°Ra]

Di seguito vengono descritte le 3 funzioni di raffreddamento
— raffreddamento del collettore, del sistema e del serbatoio.
Le seguenti indicazioni valgono per tutte e 3 le funzioni di
raffreddamento:

Nota:
Le funzioni di raffreddamento non vengono attivate
finché & possibile un caricamento solare.

Nota:

Nei sistemi a 2 serbatoi, la funzione di raffredda-
mento ha effetto solo sul serbatoio 1 ovvero sulla
zona inferiore del serbatoio (in SIST = 4).

Se ¢ attivata la funzione di raffreddamento del collettore, la
centralina cerca di mantenere il collettore alla temperatura di
esercizio.
Il caricamento solare viene fermato non appena & raggiunta la
temperatura massima del serbatoio. Quando la temperatura del
collettore aumenta alla temperatura massima del collettore, la
pompa solare viene attivata finché la temperatura del collettore
non scende sotto la temperatura massima del collettore di
almeno 5 K [10 °Ra]. La temperatura del serbatoio pud essere
superiore alla temperatura massima del serbatoio ma solo fino a
95 °C [200 °F] (disattivazione di sicurezza del serbatoio).
Quando ¢ attiva la funzione di raffreddamento del collettore, nel
display vengono visualizzati i simboli © e ¥ (lampeggianti).
Nota:
Questa funzione & disponibile quando ¢ disattivata
la funzione di raffreddamento del sistema (ORSI).
Nota:
Nell'impianto 10, il parametro CMS ¢ disponibile
senza la funzione OCR. Nell'impianto 10 viene
usata la temperatura CMS come temperatura di
attivazione per l'asportazione del calore in ecces-
so. In questo caso non & necessaria nessun'altra
condizione di attivazione.

Quando ¢ attivata la funzione di raffreddamento del sistema,
la centralina cerca di mantenere in funzione l'impianto solare
il piti lungo possibile. La funzione disattiva la temperatura
massima del serbatoio come condizione di disattivazione
per ottenere un equilibrio termico nel circuito dei collettori
anche in giorni con forte luce solare.
Se ¢ attivata la differenza di temperatura di attivazione
DTRI, l'impianto solare rimane attivo anche se la tempera-
tura & superiore alla temperatura massima del serbatoio
(S MS/S1MS). Il caricamento solare viene proseguito fin-
ché la temperatura del serbatoio raggiunge i 95 °C [200 °F]
(disattivazione di sicurezza del serbatoio), la differenza di
temperatura € inferiore al valore impostato in DTRD o
€ raggiunta la temperatura di sicurezza del collettore SIC.
Quando ¢ attiva la funzione di raffreddamento del sistema,
nel display vengono visualizzati i simboli Oe ¥ (lampeg-
gianti).

Nota:

Questa funzione ¢ disponibile quando & disatti-

vata la funzione di raffreddamento del collettore

(OCR).
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Funzione di raffreddamento del serbatoio

ORSE:

Raffredd.amento .del serbatoio [JF’ 5 £ -
Range di regolazione: nee
OFF/ON o
Impostazione di fabbrica: OFF

OVAC:

Raffreddamento stand-by vacanze 4 ar
Range di regolazione: OFF/ON o] F F
Impostazione di fabbrica: OFF v
TVAC:

Temperatura raffreddamento TVEEC
stand-by vacanze Y 0

Range di regolazione:
20..80 °C[70..175 °F]
Incremento: 1 °C [1 °F]
Impostazione di fabbrica:
40 °C [110 °F]

Opzione limitazione minima del collettore

OCN/OCN1/OCN2:

Limitazione minima del collettore OCN
Range di regolazione: OFF/ON neE
Impostazione di fabbrica: OFF =

CMN/CMN1/CMN2:

Temperatura minima del collettore LI
Range di regolazione: !
10..90°C

[50..190 °F]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:
10°C  [50 °F]

Opzione antigelo

OCA/OCA1/OCA2:

Funzione antigelo HrA
Range di regolazione: OFF/ON r F F
Impostazione di fabbrica: OFF -
CAG/CAG1/CAG2:

Temperatura antigelo I'H I
Range di regolazione: yn
-40,0 ..+10,0 °C -
[-40,0 ... +50,0 °F]

Incremento: 0,5 K [1 °Ra]

Impostazione di fabbrica:

4,0 °C [40,0 °F]
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Se ¢ attivata la funzione di raffreddamento del serbatoio, la
centralina cerca di raffreddare il serbatoio durante la notte per
renderlo pronto per il caricamento per il giorno successivo.

Se la temperatura del collettore scende sotto la temperatura del
serbatoio mentre la temperatura del serbatoio (S MS / S1MS)
€ eccessiva, il sistema viene di nuovo attivato per raffreddare il
serbatoio. La funzione di raffreddamento rimane attiva finché
la temperatura del serbatoio non & di nuovo inferiore alla
temperatura massima del serbatoio impostata (S MS / S1MS).
Per il raffreddamento del serbatoio ¢ definita un'isteresi di 2 K
[4 °Ra].

DT I e DT D sono le soglie della temperatura di riferimento
per la funzione di raffreddamento del serbatoio.

Se per un periodo prolungato non viene prelevata l'acqua sanitaria,
si puo attivare l'opzione supplementare del raffreddamento stand-
by vacanze OVAC per estendere il raffreddamento del serbatoio.
Se si attiva 'opzione OVAC, la temperatura regolabile TVAC
sostituisce la temperatura massima del serbatoio (S MS /
S1MS) come temperatura di disattivazione per la funzione di
raffreddamento del serbatoio.

Quando ¢ attivata |'opzione raffreddamento stand-by vacanze,
nel display vengono visualizzati i simboli ¥ e VA (lampeggianti).
Quando ¢ attivo il raffreddamento stand-by vacanze, nel display
vengono visualizzati i simboli O, % e VAN (lampeggianti).

Quando ¢ attivata la limitazione minima del collettore, la centralina
accende le pompe (R1/R2) solo se la temperatura € superiore
alla temperatura minima del collettore. La limitazione minima del
collettore impedisce che la pompa si accende troppo spesso a
temperature molto basse del collettore.Per la funzione ¢ definita
un'isteresi di 5 °K [10 °Ra].

Mentre & attiva la limitazione minima del collettore, nel display
viene visualizzato il simbolo ¥ (lampeggiante).

Nota:

Se & attivo ORSE od OCA, viene disattivata la
limitazione minima del collettore. In questo caso,
la temperatura del collettore pud essere inferiore
aCMN.

La funzione antigelo attiva il circuito di caricamento tra il collettore
e il serbatoio se la temperatura ¢ inferiore alla temperatura
antigelo impostata. In questo modo il fluido termovettore viene
protetto dal congelamento e dall'addensamento.Se la temperatura
& superiore alla temperatura antigelo impostata di 1 K [2 °Ra], la
centralina disattiva il circuito di caricamento.

Quando e attivata la funzione antigelo, nel display viene visualizzato
il simbolo 3. Quando ¢ attiva la funzione antigelo, nel display
vengono visualizzati i simboli e %% (lampeggianti).

Nota:

Poiché solo una quantita termica limitata del
serbatoio e disponibile per questa funzione, la
funzione antigelo deve essere utilizzata solo in regioni
in cui solo in pochi giorni dell'anno si hanno delle
temperature intorno al punto di congelamento.
Per proteggere il serbatoio da danni da gelo,

la funzione antigelo viene soppressa quando la
temperatura del serbatoio & inferiore a 5 °C [40 °F].
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Logica prioritaria

Nota:
La logica prioritaria pud essere utilizzata solo in
impianti a 2 serbatoi (SIST = 4,5, 6).

PRIO:

Priorita IEJIL?I[]
Range di regolazione: '
SE1,SE2,Su1,Su2,0,1,2 Y
Impostazione di fabbrica:

SIST 4:2

SIST 5,6: 1

Nota:

Se si imposta PRIO Su 1 o Su 2, il caricamento
solare viene interrotto non appena la temperatura
nel serbatoio prioritario (serbatoio 1 per Su 1,
serbatoio 2 per Su 2) ¢ inferiore alla tempe-
ratura massima impostata. Il caricamento solare
viene fermato se la differenza di temperatura
tra il serbatoio prioritario e il collettore non &
sufficientemente alta.

Differenza di temperatura del caricamento grande
differenza (solo disponibile se € impostato PRIO SE 1 o SE 2)

DTSE:
E?lﬁerenza di tempe.r'atura del ca- _L'l 7’5 E
ricamento grande differenza Y )

Range di regolazione:
20...90 K [40 ... 160 °Ra]
Incremento: 1 K [1 °Ra]
Impostazione di fabbrica:
40 K [70 °Ra]

Logica di caricamento pendolare
(solo disponibile se & impostato PRIO SE 1,SE 2,1 0 2)

tFER:

Pau.sa di caricamento logica di '[' /_" [_’_'/_'g
caricamento pendolare

Range di regolazione: 1 ... 30 min 8
Impostazione di fabbrica: 2 min

tCIR:
Tempo di circolazione logica di 4 [_ 'I,L'{l =
caricamento pendolare ' S

]

Range di regolazione: 1 ... 30 min
Impostazione di fabbrica: 15 min

Se si ha selezionato un impianto a 2 serbatoi, la logica prioritaria
determina come ripartire il calore tra i due serbatoi. Si possono
impostare vari tipi di logica prioritaria:

¢ Caricamento grande differenza (SE 1 e SE 2)

e Caricamento graduale (Su 1 e Su 2)

e Caricamento parallelo (0)

* Caricamento pendolare (1 e 2)

Impostando PRIO SE 1 o SE 2 (solo SIST 6), il serbatoio non
prioritario viene caricato insieme al serbatoio prioritario se la
differenza di temperatura tra il collettore e il serbatoio prioritario
(serbatoio 1 per SE 1,serbatoio 2 per SE 2) & superiore al valore
impostato DTSE e se il serbatoio non prioritario non raggiunge
la sua temperatura massima.

Il caricamento parallelo viene interrotto non appena la differenza
di temperatura tra il collettore e il serbatoio prioritario si riduce
di 2 K [4 °Ra] in DTSE o se il serbatoio non prioritario raggiunge
la sua temperatura massima.

| serbatoi vengono caricati gradualmente se & impostato PRIO
Su 1 o Su 2.l serbatoio non prioritario viene caricato solo se
il serbatoio prioritario (serbatoio 1 per Su 1, serbatoio 2 per
Su 2) ha raggiunto la sua temperatura massima (S1MS o S2MS).
Se si imposta PRIO 0 e se entrambi i serbatoi soddisfano
le condizioni di attivazione, i serbatoi vengono caricati
parallelamente (SIST 6) o gradualmente (SIST 4, 5) iniziando dal
serbatoio con la temperatura inferiore. Durante il caricamento
graduale, il caricamento solare passa da un serbatoio all'altro con
un incremento della differenza di temperatura di 5 K [10 °Ra].
Se si imposta PRIO 1/2, viene attivata la logica di caricamento
pendolare con il serbatoio corrispondente essendo il serbatoio
prioritario (vedi in basso).

La logica di caricamento pendolare viene attivata se & impostato
PRIO SE1,SE2,102.

Se non & possibile caricare il serbatoio prioritario, viene con-
trollato il serbatoio non prioritario. Se & possibile caricare
il serbatoio non prioritario, questo viene caricato durante il
tempo di circolazione (tCIR - impostazione di fabbrica 15 min.).
Quando termina il tempo tCIR viene fermato il caricamento
e la centralina sorveglia la temperatura del collettore durante
il tempo di pausa del caricamento pendolare tFER. Se la tem-
peratura del collettore aumenta di 2 K [4° Ra], inizia una nuova
pausa del caricamento pendolare per permettere un ulteriore
riscaldamento del collettore. Se la temperatura del collettore
non aumenta sufficientemente, il serbatoio non prioritario viene
caricato di nuovo per il periodo tCIR.

Il serbatoio prioritario viene caricato non appena soddisfa le
condizioni di attivazione. Se il serbatoio prioritario non sod-
disfa le condizioni di attivazione, continua il caricamento del
serbatoio non prioritario. Il caricamento pendolare non viene
piu effettuato se il serbatoio prioritario raggiunge la sua tem-
peratura massima.

Se ¢ attiva la logica di caricamento pendolare e la centralina
regola il caricamento nel serbatoio prioritario, il parametro
tFER agisce come tempo di stabilizzazione in cui la differenza
di temperatura di disattivazione DT D viene ignorata per poter
stabilire il funzionamento dell'impianto.
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Funzione collettore a tubi
OCT:

Funzione collettore a tubi
Range di regolazione: OFF/ON
Impostazione di fabbrica: OFF

TCST:

Funzione collettore a tubi

Ora di attivazione

Range di regolazione:
00:00...23:45

Incremento: 00:15
Impostazione di fabbrica: 07:00

TCEN:

Funzione collettore a tubi

Ora di disattivazione

Range di regolazione:
00:00...23:45

Incremento: 00:15
Impostazione di fabbrica: 19:00

TCRU:

Funzione collettore a tubi
Tempo di esecuzione:

Range di regolazione:5 ...500 s
Incremento: 5 s

Impostazione di fabbrica: 30 s

TCIN:

Funzione collettore a tubi
Tempo di inattivita

Range di regolazione: 1 ... 60 min
Incremento: 1 min
Impostazione di fabbrica: 30 min

Bilancio termico

OWMZ:

Bilancio termico

Range di regolazione: OFF/ON
Impostazione di fabbrica: OFF

VMAS:

Portata in I/min

Range di regolazione: 0,5...100,0
Incremento: 0,5

Impostazione di fabbrica: 2,0

ANTT:

Fluido termovettore
Range di regolazione: 0...3
Impostazione di fabbrica: 1

ANT%: Concentrazione di
antigelo

in % in volume (ANT% viene
indicato se ANTT € 0 0 3.)
Range di regolazione: 20...70 %
Incremento: 1 %

Impostazione di fabbrica: 45 %
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La funzione serve a compensare gli svantaggi che risultano
dalla posizione sfavorevole delle sonde in alcuni collettori
a tubi.

La funzione collettori a tubi funziona durante una fascia
oraria impostata (tra TCST e TCEN). La funzione attiva
la pompa solare per il tempo di esecuzione impostato
(TRCU) tra i tempi di inattivita (regolabile in TCIN) per
compensare la misurazione ritardata della temperatura del
collettore.

Se il tempo di esecuzione TRCU viene impostato a pit
di dieci secondi, la pompa funziona a velocita massima per
i primi dieci secondi (impulso di avviamento). La pompa
funziona a velocita minima impostata nMN per il resto del
tempo di esecuzione impostato.

Questa funzione viene soppressa se la sonda del collettore
& guasta o il collettore é bloccato.

Nell'impianto 7 (SIST = 7) la funzione collettore a tubi & in-
dipendente per i due collettori. Se il serbatoio viene caricato

da un collettore, la funzione agisce anche sull'altro collettore.

Nota:

Se ¢ attivata |'opzione drainback ODB, non &
disponibile TRCU. In questo caso, il tempo di
esecuzione viene definito dai parametri tRIE
e tSTB.

AVVERTIMENTO! | Pericolo di lesioni! Pericolo di danni

all'impianto da colpi di ariete!

Se un sistema drainback viene riempito

tramite la funzione collettore a tubi e il

fluido termovettore scorre nei collettori

molto caldi, si possono verificare dei colpi

d'ariete.

= Se si usa un sistema drain-
back senza pressione, TCST
e TCEN devono essere im-
postati in modo tale che I'im-
pianto non venga riempito in pe-
riodi con forte luce solare!

Se & attivato OWMZ, si puo calcolare e visualizzare la
quantita termica ottenuta. Il bilancio termico € possibile in
combinazione con un flussometro negli impianti 1,3,4,5 e 10.

Procedere come di seguito per permettere il bilancio termico:

=> Leggere nel flussometro la portata (I/min) a velocita
massima della pompa e immettere il valore nel canale
di regolazione VMAS.

= Immettere il tipo di fluido termovettore e la concen-
trazione di antigelo nel canale di regolazione ANTT
e ANT%.

Fluido termovettore:

0: Acqua

1 : Glicole propilenico

2 : Glicole etilenico

3 : Tyfocor® LS/ G-LS
Nota:
Se & selezionato l'impianto 10 e attivato OWMZ,
il bliancio termico viene interrotto non appena
la valvola a 3 vie attiva |'asportazione del calore
in eccesso.
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Opzione drainback
Nota:
Per l'impianto drainback sono necessari altri
componenti del sistema, ad es. un recipiente di
raccolta. L'opzione drainback deve essere attivata
solo se sono installati tutti i componenti del sistema
necessari.

Nota:
L'opzione drainback & disponibile solo negli

impianti con un serbatoio e un collettore (SIST
1,2,3,8¢e9).

ODB:

Op2|one'3 dralnba'ck []17
Range di regolazione: OFF/ON 7 F F
Impostazione di fabbrica: OFF v

Nota:

Se ¢ attivata |'opzione drainback ODB, non sono
disponibili né le funzioni di raffreddamento OCR,
ORSI e ORSE né la funzione antigelo OCA.
Se le funzioni OCR, ORSI, ORSE o OCA sono
gia state attivate prima, verranno disattivate non
appena viene attivata |'opzione ODB. Rimangono
disattivate anche se |'opzione ODB viene
disattivata piu tardi.

Periodo - condizione di attivazione

tDTI:
Periodo - LTTT

.. e L. L
condizione di attivazione P
Range di regolazione: 1 ...100 s 5 u

Incremento: 1 s
Impostazione di fabbrica: 60 s

Tempo di riempimento

tRIE:

Tempo <?I| rlempl.rnento -[- ,QIE_
Range di regolazione: 5 ]
1,0...30,0 min -

Incremento: 0,5 min
Impostazione di fabbrica: 5,0 min

Stabilizzazione

: T
tSTB: 574
Stabilizzazione "
Range di regolazione: C-,.U
1,0 ....15,0 min

Incremento: 0,5 min
Impostazione di fabbrica: 2,0 min

Opzione funzione booster

OBST:

Funzione booster 5T

Range di regolazione: ON/OFF mc
OFF

Impostazione di fabbrica: OFF

Un impianto drainback permette al fluido termovettore di
scorrere in un recipiente di raccolta quando non ¢ in corso
il caricamento solare. L'opzione drainback inizia a riempire
il sistema quando inizia il caricamento solare.

Se si attiva |'opzione drainback ODB , la pompa funziona a
velocita massima durante il tempo di riempimento tRIE per
riempire il sistema con il fluido termovettore del recipiente
di raccolta. Al termine di tRIE, la velocita viene ridotta alla
velocita minima impostata nMn. Dopodiché vengono ignorate
le condizioni di disattivazione per il periodo di stabilizzazio-
ne impostato tSTB per evitare che l'impianto si spegni in
anticipo.

Se la funzione ¢ attivata, sono disponibili i seguenti canali di
regolazione (tDTI, tRIE e tSTB):

Nota:

Attivando |'opzione drainback ODB cambiano
i valori per le differenze di temperatura DT |
DT D e DT N.Inoltre, cambiano anche il range
di regolazione e l'impostazione di fabbrica per la
disattivazione di sicurezza del collettore SIC (per
ulteriori informazioni, si veda la descrizione del
canale corrispondente).

Le impostazioni fatte prima in questo canale
vengono disattivate e devono essere ripetute se
l'opzione ODB viene disattivata pit tardi.

Nel parametro tDTI si pud impostare il periodo in cui
deve essere continuamente soddisfatta la condizione di
attivazione DT I.

Nel parametro tRIE si puo impostare il tempo di riem-
pimento. La pompa funziona a velocita massima durante il
tempo di riempimento.

Nel parametro tSTB si pud impostare il periodo in cui
viene ignorata la condizione di disattivazione DT D quando
& terminato il tempo di riempimento.

Questa funzione serve ad attivare una seconda pompa quan-
do viene caricato l'impianto solare.R2 viene attivato insieme
a R1 quando inizia il caricamento solare. R2 viene disattivato
quando termina il tempo di riempimento (tRIE).

Nota:

La funzione booster ¢ disponibile solo nell'im-
pianto 1 (SIST =1).

La funzione booster & disponibile solo

se & attivata |'opzione drainback.

45|
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Modo operativo
MAN1/MAN2:

Modo operativo range di
regolazione: OFF, Auto, ON
Impostazione di fabbrica:
Auto

MHN

Auko

Comando pompa ad

alta efficienza (HE)

ADA1/ADA2

Comando pompa ad alta H’ﬂf? /
efficienza OFF
Range di regolazione: ON,

OFF

Impostazione di fabbrica:

OFF

Lingua

LING:

Selezione della lingua L IN[_-;
Selezione: dE,En,Fr,lt ! t
Impostazione di fabbrica: It

Unita

UNIT:

Selezione dell'unita di
temperatura

Selezione: °F, °C
Impostazione di fabbrica: °C

Reset
RESE
Funzione di reset

RESE o

Domanda di sicurezza: _ _
.L-J/'- '7//LE_

HES

|46

Il modo operativo dei relé puo essere impostato manualmente
per lavori di controllo e servizio.A tale scopo si deve seleziona-
re il canale di regolazione MAN1 (per R1) o MAN2 (per R2)
in cui si possono effettuare le seguenti impostazioni:

* MAN1/MAN2
Modo operativo
OFF  :Rele off /N (lampeggiante) + @
Auto  :Rele nella modalita automatica di regolazione

ON :Rele on AN (lampeggiante) + @+ @/@

Nota:

Al termine dei lavori di controllo e servizio si deve
impostare di nuovo ad "Auto" il modo operativo.
Nella modalita manuale non & possibile il funzio-
namento normale di regolazione.

Quest’opzione permette il comando di una pompa ad alta
efficenza tramite un adattatore VBus®/PWM. La pompa viene
alimentata mediante il relé semiconduttore.

Se la velocita della pompa viene regolata con un adattatore
VBus®PWM (opzione ADA1/ADA?2 attivata), il relé si
inserisce e si disinserisce (non vengono emessi pacchetti di
impulsi). Linformazione relativa alla velocita, ottenuta in base
alla differenza di temperatura, & trasmessa via il VBus®.

Una volta riunite le condizioni di disattivazione del rele, esso
rimane inserito un’ora in piu (protezione pompa).

In questo canale si puo selezionare la lingua di menu.
e dE : Tedesco

e En : Inglese

e Fr : Francese

e |t : Italiano

In questo canale si pud selezionare |'unita in cui vengono

visualizzate le temperature e le differenze di temperatura.

Durante il funzionamento si puo passare da °C /K a °F/ °Ra
e viceversa.

Le temperature e differenze di temperatura in °F e °Ra
vengono visualizzate senza simbolo dell'unita. Se si seleziona
°C, i valori vengono visualizzati con simbolo dell'unita.

Con la funzione di reset si possono resettare tutte le im-
postazioni alle impostazioni di fabbrica.

=> Premere il pulsante 3 per effettuare un reset

Tutte le impostazioni fatte vanno perse! Per questo motivo
viene visualizzata una domanda di sicurezza ogni volta che
si seleziona la funzione di reset.

Confermare la domanda di sicurezza solo se si e
sicuri di voler resettare tutte le impostazioni alle
impostazioni di fabbrica!

=> Premere il pulsante 3 per confermare la domanda di
sicurezza

Nota:
Dopo aver effettuato il reset, si apre di nuovo il
menu di messa in funzione (si veda cap. 3).
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5. Eliminazione degli errori

Fusibile

©IMMERGAS
IT-42041
BRESCELLO (RE)
Via Cisa Ligure 95

Seriennummer I:[i:l IP20 ; R1|1(1)A (100-240)V~
Temp. Sensor Pt1000c € @ R2[1 (1) A (100-240) V~
S2 | S3 | S4 |VBus | + ||N R2|N R1|N L
3|4f[s5]6]7]8][9]10 12]13]14[ |15[16[17]18]19]20

T4A —F
100-240V~
50-60 Hz

S1
1] 2

Morsetti della sonda  Morsetti di terra  Morsetti per gli utilizzatori
Morsetti di rete

Il LED di controllo del funzionamento lampeggia in rosso.
Nel display viene visualizzato il simbolo 7" e il simbolo
TN lampeggia.

Guasto della sonda. Nel canale di visualiz-
zazione della sonda viene visualizzato un
codice di errore invece della temperatura.

888.8 -88.8
| |

Cortocircuito.
Controllare i cavi.

Rottura del cavo.
Controllare i cavi.

Le sonde di temperatura Pt1000 strette
con morsetti possono essere controllate
con un ohmmetro e hanno la resistivita
indicata in basso con le temperature cor-
rispondenti.

I

c|[F]af[c]F]a
-10 14 961 55 131 | 1213
-5 23 980 60 140 [ 1232
0 32 | 1000 65 149 | 1252
5 41 1019 70 158 | 1271
10 50 | 1039 75 167 | 1290
15 59 [ 1058 80 176 | 1309
20 68 | 1078 85 185 [ 1328
25 77 [ 1097 90 194 | 1347
30 86 | 1117 95 203 | 1366
35 95 [ 1136 100 | 212 | 1385
40 104 | 1155 105 | 221 | 1404
45 113 | 1175 110 | 230 | 1423
50 122 ] 1194 115 | 239 | 1442

Resistivita delle sonde Pt1000

Se si verifica un'anomalia, i simboli nel display indicano un
codice di errore:

— Simboli di avvertenza

— LED di controllo
del funzionamento

Il LED di controllo del funzionamento & sempre spento.

Controllare I'alimentazione elettrica della cen-
tralina se il LED di controllo del funzionamento
& sempre spento. E interrotta?

no si

Analizzare la causa e ri-
stabilire I'alimentazione
elettrica.

Probabilmente & guasto
il fusibile della centralina.
Ci si puo accedere to-
gliendo la mascherina e
puo essere sostituito dal
fusibile di ricambio fornito
in dotazione.
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5.1 Vario

La pompa si riscalda ma il calore non viene trasportato
dal collettore al serbatoio;la mandata e il ritorno hanno la
stessa temperatura; eventualmente aria nel tubo.

e O IMMERGAS

La pompa si attiva, disattiva, riattiva ecc.
(“fluttuazione della centralina")

E presente aria nel

sistema? Sfiatare il sistema;au-

mentare la pressione del

si sistema come minimo

| alla pressione iniziale sta-
tica piu 0,5 bar [7,25 psi];

continuare ad aumentare

la pressione se necessa-

rio; attivare e disattivare
brevemente la pompa.

no

le serrande antiritorno o

E troppo piccola la
differenza di temperatura
nella centralina?

¢ otturato il filtro?

Sono guaste le valvole o J

si
| Pulire il filtro o cambiare

i componenti guasti

no > ATon e AToff
| no o.k.
E collocata al posto |
sbagliato la sonda del col-
ettore?
no s | Collocare la sonda del

| collettore nella mandata
solare (uscita del collet-

La pompa si attiva tardi.

E troppo grande la differenza
di temperatura di attivazione
selezionata ATon?

tore piu calda); utilizzare
la guaina ad immersione
del collettore corrispon-
dente.

Controllo di plausibilita
delle opzioni funzione
collettore a tubi e funzio-
ne antigelo

La differenza di temperatura tra il serbatoio e il collettore
aumenta molto durante il funzionamento; il circuito del
collettore non puo asportare il calore

no si ATon e AToff

| I

E posizionata male la sonda
del collettore (ad es. sonde
per superfici invece della
sonda ad immersione)?

E guasta la pompa del
circuito del collettore/
alvola dj zona?

no

Controllare e cambiare
se necessario.

[

Attivare la funzione col-
[ |lettore a tubi se neces-
sario.

no si

o.k.

Limitazione minima attiva

|48

E calcificato lo scambia-
tore di calore?

| I—

no si

L

Decalcificare

E otturato lo scambiato-
re di calore?

| I

no si

Sciacquare

(

E troppo piccolo lo
scambiatore di calore?

|

st Calcolare di nuovo le

|_ dimensioni
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| serbatoi si raffreddano durante la notte

Funziona anche di notte
la pompa del circuito del
ollettore?

no si

a

O IMMERGAS

b

Controllare la valvola di
non ritorno nella circo-
lazione dell'acqua calda
-o.k.

Controllare anche le
pompe che sono collega-
te al serbatoio solare

si no

Controllare il funziona-
mento della centralina

Di notte la temperatura
del collettore ¢ superiore
a quella esterna

no si

Controllare il funziona-
mento della valvola di
non ritorno nella manda-
ta e nel ritorno

E sufficiente I'isolamento
del serbatoio?

La circolazione per gra-
vita nel tubo di circola-

Pulire e cambiare se
necessario

zione ¢ troppo elevata;
impiegare una valvola di

non ritorno piu potente
o installare una valvola
elettrica a 2 vie dietro la
pompa di circolazione; la
valvola a 2 vie & aperta
durante il funzionamento

Rinforzare l'isolamento.

Aderisce l'isolamento del
serbatoio?

della pompe, altrimenti &
chiusa; collegare in paral-
lelo la pompa e la valvola
a 2 vie; riattivare la cir-
colazione. Disattivare la
regolazione di velocita!

La pompa del circuito solare

non funziona anche se il

collettore € molto piu caldo del serbatoio.

Cambiare o rinforzare
l'isolamento.

Sono isolati gli attacchi
del serbatoio?

Isolare gli attacchi.

E illuminato il LED di
controllo della centra-
ina?

si no

Mancanza di corrente;
controllare/ cambiare i
fusibili e controllare I'ali-
mentazione elettrica.

La pompa si attiva nella
modalita manuale!?

Esce I'acqua calda verso
l'alto?

no si

Collocare l'attacco sul
lato o applicarvi un sifone
(arco verso il basso).Sono
inferiori ora le perdite del

serbatoio?

no Sl

Circola molto lentamen-
te l'acqua calda?

no si

o.k.

Usare una pompa di ricir-
colo con temporizzatore
e termostato di disat-

Disattivare la pompa di
ricircolo e bloccare la
valvola di chiusura per
una notte. Diminuiscono
le perdite del serbatoio?

si no

tivazione (circolazione
efficiente).

Controllare il funziona-
mento notturno delle
pompe del circuito di
riscaldamento integrativo
e se e guasta la valvola di

non ritorno. E eliminato il
roblema?

no

|
b

no si

La differenza di tempe-
ratura impostata per
attivare la pompa e

troppo grande; impostare
un valore adatto.

Trasmette la centralina la
corrente della pompa?

no si

E bloccata la pompa?

si

ve

Usare un cacciavite per muo-

Funziona di nuovo?

re l'albero della pompa.

no

Sono in ordine i fusibili
della centralina?

no S

La pompa & guasta; cam-
biarla.

Cambiare il fusibile.

La centralina & guasta;
cambiarla.
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Rivenditore specializzato:

IMMERGAS S.p.A.

VIA CISA LIGURE 95
42041 BRESCELLO (RE) ITALY

TEL. (+39) 0522/689011
FAX (+39) 0522/689102

WWW.IMMERGAS.COM
IMMERGAS@IMMERGAS.COM
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